
ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических
условий.
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1. Общие данные
Рабочая документация на систему автоматической охранно-пожарной сигнализации и управления

(далее АУПС), выполнена для объекта: Жилой дом по адресу:________________________________ в составе:
- автоматическая установка пожарной сигнализации (далее АУПС);
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ);
- автоматизация систем противопожарной защиты  (далее АСПЗ).
Документация создана на базе единой технической концепции построения систем безопасности в

соответствии с требованиями нормативных документов, в объеме, необходимом для нормального
функционирования, на основании технического задания и планировок, предоставленных Заказчиком.

Технические требования соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, экологических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий.

Учтены требования по функциональным связям, удобству эксплуатации оборудования и проведения
профилактических ремонтов, соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и
промсанитарии.

Запыленность, наличие агрессивных сред, источников тепла, дыма и вибрации в защищаемых
помещениях отсутствуют. В холодное время года все защищаемые помещения отапливаются.

2. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС).
Рабочей документацией предусмотрено использование российских сертифицированных

адресно-аналоговых систем сигнализации и управления "Юнитроник 496М" и "Минитроник А32М".
Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные и управления (ППКОПУ) "Юнитроник 496М
исп.2Б"обеспечивают:

- прием информации пожаре и неисправностях от устройств системы сигнализации;
- оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и

звуковых сообщений на ЖК-дисплеях ППКОПУ;
- выдачу информации о пожаре на информационное табло ИТ-1 с индикацией номера подъезда и

этажа при формировании сигнала "Пожар-2";
- управление устройствами систем оповещения и пожарной автоматики.

ППКОПУ "Юнитроник 496М исп.2Б" (ARK1-3) устанавливаются в подвале секций 2, 4 в шкафах
металлических с монтажной платой типа ШМП-3-1 LIGHT IP31 (650x500x150).

ППКОПУ "Минитроник А32М" обеспечивают:
- прием информации пожаре и неисправностях от устройств системы сигнализации;
- оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и

звуковых сообщений на ЖК-дисплеях ППКОПУ;
- выдачу информации о пожаре и неисправностях на выносной пульт светодиодной индикации и

управления СДИ-1 (при необходимости);
- управление устройствами систем оповещения и пожарной автоматики.

ППКОПУ "Минитроник А32М" (ARK1.1-1.4) устанавливаются в шкафах металлических с монтажной
платой типа ЩМП-1 (секция 1). ЩМП-1 для оборудованы адресными охранными извещателями А16-СМК.

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых АПС, видов пожарной нагрузки, потолочных
перекрытий, особенностей развития очага горения, а также с целью раннего обнаружения пожара, проектом
предусмотрена защита помещений:

- извещателями пожарными дымовыми с системой самотестирования и компенсации запыленности
ИП 212-90 (ДИП) - места общего пользования и техничекие помещения;

- тепловыми пожарными извещателями с НЗ-контактами, температурой срабатывания 54° и
светодиодной индикацией ИП 103-5/2-А1*ЮТ - прихожии квартир;
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- извещателями пожарными дымовыми автономными ИП 212-52СИ - комнаты и кухни квартир;
- извещателями пожарными дымовыми адресно-аналоговыми ИП 212-108 и ИП 212-108МАКС

(АДИП) - офисные помещения и техничекие помещения.
Количество пожарных извещателей устанавливаемых в помещениях определяется согласно п.13.3.3 и

п.14.2 СП 5.13130.2009.  Расстояние между извещателями и от извещателя до стены соответствует Таблицам
13.3-13.5 СП 5.13130.2009. Извещатели предназначенные для автоматического включения противопожарной
автоматики, устанавливаются в помещениях в соответствии с пунктом 14.2 СП 5.13130.2009. Дымовые
пожарные извещатели ИП 212-90 устанавливаются по два в помещении/части помещения и включаются в
шлейф сигнализации (ШС) адресных меток МАКС-ТС по схеме "И". Система самотестирования дымового
пожарного извещателя ИП212-90 позволяет передавать сигналы неисправность/запыленность на ППКОПУ.
Извещатель передает извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ/ЗАПЫЛЕННОСТЬ» на ППКОПУ:

- при неисправности извещателя или его узлов, в том числе дымового канала, схемы формирования
выходного сигнала и др.;

- при превышении 80% от допустимого уровня запыленности.
В последнем случае извещатель продолжает выполнять свои функции в отношении формирования и

передачи сигналов "Внимание (Пожар)" или "Пожар (Пожар-2)". При неисправности извещатель имитирует
свое изъятие путем размыкания шлейфа сигнализации на время 30 сек. Сигнал об изъятии извещателя
повторяется раз в сутки и индицируется ППКОПУ как "Неисправность" или как "Обрыв шлейфа".
Извещатель с помощью встроенного оптического индикатора красного цвета (с круговым обзором)
обеспечивает индикацию состояний:

- "НОРМА" - проблески с интервалом 10 сек;
- "ВНИМАНИЕ/ПОЖАР" - постоянное включение;
- "НЕИСПРАВНОСТЬ" - проблески с интервалом 1 сек;
- "ЗАПЫЛЕННОСТЬ"  - двойные проблески с интервалом 1 сек.
Соответствие извещателя требованиям п.13.3.3 перечисления (б), (в); приложение Р потверждено

серттификатом ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России № ССРП-RU.ЧС13.Н.00307. Срок
действия : c 27.08.2018 по 27.08.2023.

Тепловые пожарные извещатели ИП 103-5/2-А1*ЮТ устанавливаются по 3 шт. в прихожих квартир и
включаются в ШС адресных меток МАКС-ТК по схеме "И". Во всех жилых помещениях

квартир/апартаментов, включая кухни, за исключением помещений с

мокрыми процессами (санузлы), предусматривается установка автономных оптико-электронных дымовых
пожарных извещателей типа ИП 212-52 СИ со встроенной сиреной 85 дБ и питанием от 1 батареи типа
"Крона" (в комплекте).

Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговыми ИП 212-108 и ИП 212-108 МАКС
устанавливаются по одному в помещении/части помещения и включаются в адресные линии ППКОПУ
"Минитроник А32М" и "Юнитроник 496М" соответственно.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения дежурным или ответственным
персоналом предусмотрено размещение электроконтакных ИПР-И исп.2 и адресных МАКС-ИПР (система
"Юнитроник 496М") и адресных А16-ИПР (система "Минитроник А32М") ручных пожарных извещателей на
путях эвакуации людей у эвакуационных выходов, на стенах и конструкциях здания, на высоте 1,5 м от
уровня пола до органов управления.

3. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ).
СОУЭ предназначена для оповещения персонала о пожаре. Выбор способа оповещения людей о

пожаре осуществлен по СП 3.13130.2009 Согласно требованиям этого документа встроенно-пристроенные
помещения (офисы) и помещения жилой части здания оборудуются СОУЭ 2-го типа:

- звуковое (сирены) и световое ( табло «ВЫХОД»).
Технические помещения оборудуются СОУЭ 1-го типа:
- звуковое (сирены).
Для звукового оповещения применены звуковые оповещатели "Маяк-12/24-3М1". Для светозвукового

оповещения применены оповещатели КОП-24С. Для светового оповещения применены световые
оповещатели (табло «ВЫХОД») которые указывают направление эвакуации при возникновении пожара.
Световые табло устанавливаются типа "Топаз-12". (Световой указатель зеленого цвета, горит постоянным
светом в дежурном режиме). Принцип работы СОУЭ:

- при поступлении на ППКОПУ "Юнитроник 496М исп.2В" сигнала "Пожар-2" формируется
адресный управляющий сигнал пуска на модули адресные управляющие МАКС-УОП (по
секционно). Включаются подключенные к модулям оповещатели.

- при поступлении на ППКОПУ "Минитроник А32М" сигнала "Пожар-2" формируется адресный
управляющий сигнал пуска на модуль адресный управляющий А16-УОП-В и выход типа ОК.
Включаются подключенные к модулю табло (в мигающем режиме) и подключенные к ОК сирены.
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4. Автоматизация систем противопожарной защиты (АСПЗ).
4.1 Автоматизация систем противодымной защиты.

Формирование сигнала "Пожар-2" на управление в автоматическом режиме установками
дымоудаления, осуществляется в следующих случаях:

Автоматически:
- срабатывание 2-х тепловых пожарных извещателей в прихожей квартиры;
- срабатывание 2-х дымовых пожарных извещателей во внеквартирном коридоре, лифтовом холле.
При срабатывании пожарных извещателей на разных этажах сигнал на включение автоматики

"Пожар-2" не формируется.
Дистанционно:
- срабатывание устройства дистанционного пуска УДП-И (желтого цвета, с надписью

"Дымоудаление") установленного у эвакуационного выхода с этажа. УДП подключается в ШС
адресной метки МАКС-ТС;

- срабатывание ручного пожарного извещателя ИПР-И исп.2 или адресного -  МАКС-ИПР.
При поступлении сигнала "Пожар-2", ППКОПУ "Юнитроник 496М исп.2Б" через выходы адресных

модулей МАКС-УРП, МАКС-У и адресных шкафов управления приводом (вентилятором) ШУП формирует
адресные управляющие сигналы для противопожарной автоматики (по заранее внесенному алгоритму), а
именно:

- сигнал для деблокировки системы контроля доступа (электрозамков эвакуационных выходов)
через релейный выход адресных модулей МАКС-У4;

- закрытие огнезащитных клапанов через релейный выход адресных модулей МАКС-У;
- опускание лифтов на первый посадочный этаж. Команда подается через релейные выходы

адресного модуля МАКС-У исп.2 (пассажирские лифты автоматически опускаются на первый
этаж, после чего открываются двери, лифты остаются заблокированными в таком состоянии, на
первом этаже, до исчезновения сигнала "Пожар-2"; грузопассажирский лифт, предназначенный
для перевозки пожарных подразделений, переходит в режим «перевозка пожарных
подразделений»);

- включение систем дымоудаления, при этом происходит открытие клапанов дымоудаления и
компенсации через релейный выход адресных модулей МАКС-УРП на этаже возгорания,
включение вентиляторов дымоудаления через адресные управления ШУП;

- включение вентиляторов подпора воздуха через адресные шкафы управления ШУП (включение
подпора воздуха в лифтовые шахты производить после опускания лифтов на первый посадочный
этаж).

- включение систем подпора воздуха в зоны пожарной безопасности (лифтовый холл), при этом
происходит открытие клапанов подпора через релейный выход адресных модулей МАКС-УРП на
этаже возгорания, включение вентиляторов подпора (ПД) черезадресные шкафы управления
ШУП. Для подпора зон безопасности предусмотрены две системы: первая - подпор осевым
вентилятором без подогрева воздуха из расчета обеспечения скорости воздуха через одну
открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с; вторая - подпор канальной установкой
с подогревом до +16 град. С из расчета на закрытую дверь. Контроль положения дверей
лифтового холла осуществляется при помощи адресного датчика контроля двери МАКС-ДКД .

Адресные модули МАКС-У и МАКС-УРП имеют выход реле (переключающие контакты) и
2х-пороговый контрольный шлейф сигнализации (КШС), который позволяет контролировать состояние
управляемого устройства.

Так, при работе с клапаном дымоудаления модуль выдает сигналы о начале открытия клапана и о
полном его открытии. Модуль контролирует КШС на обрыв и короткое замыкание. Модуль контролирует
наличие напряжения питания управляемых  и исправность цепи управления, включая внутреннюю цепь
управляемого устройства.

Адресные шкафы управления приводом ШУП предназначены для управления асинхронным
электродвигателем исполнительных устройств систем пожаротушения, дымоудаления или другого
технологического оборудования пожарной автоматики (мощностью от 0,55 до 15кВт) в трехфазных
электрических сетях общего пользования с номинальным напряжением 380В. Шкаф работает совместно с
ППКОПУ "Юнитроник 496М исп.2Б".

Шкаф имеет возможность включать вспомогательные исполнительные устройства (задвижки, жалюзи,
клапаны и др.) путем подачи на них через контакты реле переменного напряжения 220В с величиной тока не
более 0,5 А, а также контролирует и передает на ППКОПУ информацию о крайних положениях
вспомогательных исполнительных устройств. Шкаф непрерывно контролирует параметры трехфазного
электропитания на вводе сети, а также передает на ППКОПУ сигнал «Сообщение 1»:

- чередование фаз сетевого напряжения (направление вращения управляемого электродвигателя
может изменится на противоположное);

Ин
в.N

 п
од

л.
По

дп
.и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Подп.Изм. Лист Дата

Лист

Кол. N°док. 2.3

1

Формат А4 

Пояснительная записка



- величина входного напряжения любой из 3-х фаз менее 0,85 от величины номинального напряжения;
Шкаф передает на ППКОПУ сигнал «Сообщение 1»:
- в режимах «Отключен» или «Ручной пуск»;
- величина входного напряжения любой из 3-х фаз менее 0,85 от величины номинального напряжения;
Шкаф осуществляет контроль исправности каждого провода, идущего к управляемому электродвигателю.
Шкаф передает на ППКОПУ сигнал «Сообщение 2» при подаче напряжения на управляемый

электродвигатель.
Шкаф управляет электродвигателем через электромагнитный контактор. Управление включением может

осуществляться двумя вариантами:
- в автоматическом режиме - по команде от ППКОПУ.
- в ручном режиме - при использовании органов управления на дверце шкафа.

4.2 Система автоматизации противопожарного водопровода.
Автоматический запуск пожарных насосов осуществляется при снижении давления в противопожарном

водопроводе, требующего включения пожарного насосного агрегата (при открывании одного из пожарных
кранов не менее чем на половину).

Дистанционный запуск пожарных насосов осуществляется:
- при срабатывание адресного устройства дистанционного пуска МАКС-УДП (желтого цвета, с

надписью "Пуск насоса") установленного у шкафа пожарного крана (ПК). МАКС-УДП подключаются в
адресные линии ППКОПУ "Юнитроник 406М исп.2Б" ;

- при срабатывание устройства дистанционного пуска УДП-И (желтого цвета, с надписью "Пуск насоса")
установленного у шкафа пожарного крана (ПК) в офисах. УДП-И подключаются в ШС адресной метки
А16-ТК-3 ППКОПУ "Минитроник А32М".

Сигнал дистанционного пуска поступает на пожарные насосные агрегаты через адресные модули МАКС-У
и А16-МАУ. Запуск насосов осуществляется насосной станцией после автоматической проверки давления воды
в системе.

При срабатывании системы пожаротушения в помещениях для временного хранения мусора сигнал
посредством сигнализатора потока жидкости (СПЖ), включенных в ШС адресной метки МАКС-ТК,  передается
на ППКОПУ "Юнитроник 496М исп.2Б"

5. Кабельная сеть.
Согласно технического задания прокладка всех сетей проводится открыто в соответствии с утвержденным

дизайн-проектом в трубах\коробах. Вертикальная прокладка сети системы противопожарной защиты
производится в слаботочном стояке.

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В в отдельном
электрокоробе или трубе. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями
шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не
менее 0,5м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5м от силовых и
осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок (металлорукав). Допускается уменьшить
расстояние до 0,25м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от
наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто, непосредственно по
элементам строительных конструкций помещений, до мест открытого хранения (размещения) горючих
материалов должно быть не менее 0,6м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не
менее 50мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее
100мм.

Для прокладки адресных линий, линий интерфейса RS-485 и ШС применяется огнестойкий кабель типа
«витая пара» UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm.

Линии системы оповещения и питания =12/24В выполняются кабелем UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,0.
Линии управления выполняются кабелем UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,5м2.
Линии питания 220В выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 -1 кВ (ГОСТ).

6. Электропитание и заземление.
ППКОПУ "Юнитроник 496 исп.2Б" предназначен для работы при питании по 1 категории, не требует

установки АКБ и оборудован встроенными источниками питания =24В. ППКОПУ исп.2 сохраняет
работоспособность при отключении основного питания на время не более 1 сек. Три дополнительных выхода
для питания внешних устройств обеспечивают выходной ток до 6А. Питание всех АУ системы (за исключением
модулей МАКС-УОП, МАКС-УОП-В и адресных шкафов ШУП), осуществляется от адресной линии.
МАКС-УОП, МАКС-УОП-В питаются напряжением =24В от ввтроенных исочников питания ППКОПУ.
Адресные шкафы управления ШУП предназначены для работы в
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трёхфазных сетях системы TN-S или TN-C-S с номинальным напряжением 380В и частотой 50Гц По степени
обеспечения надежности электроснабжения ШУП  относятся к электроприемникам  1-ой категории.

Основное питание ППКОПУ "Минитроник А32М" осуществляется от существующей сети переменного
тока напряжением 220В частотой 50 Гц, резервное от аккумуляторной батареи (АКБ) 7 Ач. Питание всех АУ
системы (за исключением модуля А16-УОП-В), осуществляется от адресной линии. А16-УОП-В питаются
напряжением =12В от встроенного источника питания ППКОПУ (ARK1.1-1.4). АКБ обеспечивают работу
системы при отсутствии основного питания не менее 24-х часов  в дежурном режиме и не менее 3-х часов в
режиме "пожар".

Электропитание выполняется в соответствии с СП 5.13130.2009 и «Правилами устройства
электроустановок» (ПУЭ). Питание осуществляется по первой категории надежности электроснабжения, (после
АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепь питания приборов (~220В) монтировать от АВР через отдельные выключатели, установленные в
боксе. Монтаж проводить кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 -1 кВ (ГОСТ) от основного электрощита с выделением
в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с ПУЭ (издание 7, глава 1.7),
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической
документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление заземляющего устройства
должно быть не более 4 Ом.

7. Решения по передаче данных.
Проектом предусматривается передача данных систем пожарной сигнализации и оповещения на пост

пожарной охраны в ОДС (помещение диспетчерской).
Передача данных системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения осуществляется в

автоматизированную систему управления и диспетчеризации - АСУД "Обь" (учитывается по отдельному
проекту)  посредством программируемых реле ППКОПУ "Юнитроник 496М исп.2Б" и реле ППКОПУ
"Минитроник А32М". "Сухие" контакты реле подключаются к адаптерам сухих контактов АСК-16 АСУД.
Состав передаваемых сигналов отображен на листах структурных схем.

8. Охрана окружающей среды.
Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медико-санитарных

норм.
Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

9. Эксплуатация и техническое обслуживание.
Режим работы проектируемой системы - круглосуточный. Контроль за работой оборудования и

противопожарной безопасностью будет осуществляться круглосуточно, дежурным персоналом поста охраны.
Проектируемое оборудование подлежит техническому обслуживанию по отдельному Договору.
ППКОПУ непрерывно следят за состоянием адресной линии и неадресных шлейфов, адресных

извещателей, меток и модулей адресации, наличием дополнительного питания, наличием допустимого
сопротивления утечки в адресной линии (замыкание на землю) и т.п., поэтому техническое обслуживание всех
устройств и шлейфов необходимо производить на основании сообщений прибора и в соответствии с их
руководствами по эксплуатации.

Проверку работоспособности системы производят в соответствии с действующими нормативными
документами и подтверждают актами.
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ГОСТ Р 21.1101-2009

ГОСТ 27990-88

СП 112.13330.2011

РД 78.145-93

Правила производства и приемки работ"

РД 25.953-90

"СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации"

"Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

"Пожарная безопасность зданий и сооружений"

"Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. 

"Системы автоматического пожаротушения, пожарной, 

 Общие технические требования."

охранной и пожаро-охранной сигнализации"

СП 5.13130.2009 "Системы проивопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические.

Нормы и правила проектирования". (с Изменением № 1)

СП 3.13130.2009 "Системы проивопожарной защиты. Система оповещения и

управления эвакуацией людей при пожарах.

Требования пожарной безопасности".

СП 6.13130.2013 "Системы проивопожарной защиты. Электрооборудование.

Федеральный закон от

22 Июля 2008г. N 123-ФЗ

СП 52.13330.2016 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

"Естественное и искусственное освещение"

Требования пожарной безопасности".

Обозначение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Наименование Примечание

Свидетельство организации о допуске к видам работ

Спецификация оборудования, изделий и материаловАУПС.СО

Прилагаемые документы

Ссылочные документы
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Спецификация оборудования,  изделий и материалов. 

ПримечаниеНаименование

Ведомость спецификаций

Лист

Центральное оборудование

Секция №1

1

2

3 Секция №2

АУПС.СО

4 Секция №3

5 Офисная часть

6 Техническое подполье

на 2-х листах

на 3-х листах

на 3-х листах

на 3-х листах

на 2-х листах

на 2-х листах
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Дымовой автономный пожарный извещатель
BTH

Дымовой пожарный извещатель, ИП 212-91

Ручной пожарный извещатель, ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15)
НЗ- и НР- режимы работы (имитация дымового извещателя)

BTH

BTM

УДП-И (УДП 513-15) Устройство дистанционного пуска для управ.  устройствами
пожарной автоматики, пожаротушения,  дымоудаления, и т.п., совместим с любыми
ПКП, желтый корпус.

BTM

Тепловой пожарный извещатель ИП 103-5/2-А1*ЮТ температура срабатывания 54°, НЗ
контакты и светодиодная  индикация, с резистором под адресную метку МАКС-7ТК

ВТК

Оконечное устройство шлейфаZC

Юнитроник 496М (без/адресная система)

BTH

IB

ВТК

BTM

BTM

ДКД

DKD

МАКС-У
MAC

МАКС-У4
MACf

МАКС-ТК (исп.3)

AMF

ТС
AM

ТК
AM

МАКС-УРП
РZR

МАКС-УОП
РZA

РЛ2
BL

Юнитроник-496М
исп.2В

ARK

Информационное табло - ИТ-1

Адресная метка пожарная МАКС-ТС Контролирует 2-х пороговый ШС с
токопотребляющими НР  извещателями с током нагрузки до 2мА, длиной до 800м

Адресная метка пожарная, охранная, контрольная МАКС-ТК
Контролирует 2-х пороговый ШС с извещателями с НЗ  контактным выходом.
До 20 пожарных, до 6 - охранных извещ.
Адресная метка МАКС-ТК (исп.3) с тремя независимыми (ШС) предназначена для
адресации извещений о пожаре, тревоге и  неисправностях от неадресных пожарных
извещателей с НЗ

Модуль адресный управляющий, МАКС-У

Модуль адресный управляющий, МАКС-У4 (с одним общим адресом)
Контролирует наличие напряжения питания управляемых  устройств 12-220В и
исправность цепи управления.

Модуль адресный управляющий, МАКС-УРП Реле управления реверсивным приводом
220В типа Belimo для  клапанов дымоудаления, огнезащитных и т.п.

Модуль адресный управляющий, МАКС-УОП

Изолятор адресной линии, РЛ-2

Дымовой адресно-аналоговый пожарный извещатель ИП 212-108 МАКС

Тепловой адресно-аналоговый пожарный извещатель ИП 101-50 МАКС

Ручной адресный пожарный извещатель, МАКС-ИПР

Адресное устройство дистанционного пуска УДП-И (УДП 513-15)

Извещатель охранный адрес. магнито-контактный МАКС-ДКД
предназначен для контроля открытия двери в зону безопасности  МГН для организации
функции холодного подпора воздуха

Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный  охранно-пожарный и управления
Юнитроник 496М исп.2В для работы при питании по 1 категории, не требует установки
АКБ

ШУП-5.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-5,5)
Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-7,5)
Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШПС
ШМП-1-1

ШПС
ШМП-2-1

ШПС
ШМП-3-1

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 395х310х150 (ШМП-1-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 500х400х150мм (ШМП-2-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 650х500х150мм (ШМП-3-1 LIGHT IP31)

Оповещатель световой (табло), "ВЫХОД" (12/24/220В)
ВЫХОД

BIAL

Оповещатель свето-звуковой (табло), "ПОЖАР" (12/24/220В)
ПОЖАР

BIALS

BIAS
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12/24В

Коробка распределительная

Шлейфовые линии АПС
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 мм

Линия питания 220В
Кабель силовой огнестойкий, UTS 201нг(A)-FRLS FE180 3x1,5 мм2

Адресные линии АПС / Линия интерфеса RS-485
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Юнитроник 496М (адресная система) МИНИТРОНИК А32М

А32М
ARK Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный охранно- пожарный, управления и

пожаротушения МИНИТРОНИК A32М

А16-ТК

AM

А16-ТК-3

AMf

А16-МАУ
РZМ

А16-УОП
РZA

А16-УОП-В
РZS

Метка адресная пожарная для извещателей НЗ выход, А16-ТК

Метка адресная охранная для извещателей НЗ выход, А16-ТК-3

Адресный модуль для управления одним устройством АСПТ,  клапаном и др.
устройствами пожарной автоматики, А16-МАУ

Адресный модуль управления, выход напряжения (12/24В, 3А) А16-УОП

Адресный модуль А16-УОП-В  для управления  с постоянно включенными табло
«Выход» (=12/24В, 0,4А).

ВTH Дымовой адресно-аналоговый пожарный извещатель ИП 212-108 (А16-ДИП)

BTM

А16-СМК

СМК

Ручной адресный пожарный извещатель, A16-ИПР

Извещатель охранный адресный магнито-контактный А16-СМК
предназначен для охраны объекта от несанкционированного  проникновения при работе
в составе системы «Минитроник А32».

Оповещатель световой (табло), "ВЫХОД" (12/24/220В)
ВЫХОД

BIAL

BIAS
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12/24В
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Комплексная жилая застройка

АУПС

Система автоматической охранно-пожарной
сигнализации и управления Р

 ГИП

Формат А3

Структурная схема адресных линий
ППКОПУ
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КР

Питание приборов
КР

Управление оповещателями
КР

Питание приборов
КР

Управление оповещателями
КР

Питание приборов
КР

Управление оповещателями
КР

Питание приборов
КР

Управление оповещателями
КР

Управление оповещателями
КР

Питание приборов
КР

Управление оповещателями
КР

Питание приборов
КР

Управление оповещателями
КР

Управление оповещателями
КР

Питание приборов
КР

Управление оповещателями
КР

Питание приборов
КР

Управление оповещателями
КР

Питание приборов
КР

Управление оповещателями
КР

Питание приборов
КР

Управление оповещателями
КР

Питание приборов
КР

Управление оповещателями
КР

Питание приборов
КР

2
4
В

24В 24В 24В 24В 24В

2
4
В

24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В
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Г Г Г Г Г
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Г Г Г Г Г

Г Г Г Г ГГ Г Г Г Г

Г

ШУП-5.5
1ШУПа4.05

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
1ШУПа4.06

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт
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в.N

 п
од

л.
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дп
.и

 д
ат

а
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ам
.и

нв
.N
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гл
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ов

ан
о:

Подпись

 Утв.

 Разраб.

Кол.уч.Изм. N докум. Дата
Стадия Лист Листов

Лист

 Н.контр.
 Проверил

Комплексная жилая застройка

АУПС

Система автоматической охранно-пожарной
сигнализации и управления Р

 ГИП

Формат А3

Структурная схема управления
вентиляцией дымоудаления
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Юнитроник-496М
исп.2В

ARK1
Юнитроник-496М
исп.2В

ARK2
Юнитроник-496М
исп.2В

ARK3

Помещение СС (техподполье, секция 1)

С
ек

ци
я 

1

С
ек

ци
я 

2

С
ек

ци
я 

3

Этаж_2

Этаж_1

Этаж_3

Этаж_16

Этаж_17

Подвал

Этаж_2

Этаж_1

Этаж_3

Этаж_17

ШУП-5.5
1ШУПа4.04

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-5.5
1ШУПа4.03

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-5.5
1ШУПа4.02

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-5.5
1ШУПа4.01

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ПД5

Управление противодымной вентиляцией
Секция №2
· ШУПа-7.5- Дымоудаление  ДУ2
· ШУПа-5.5- Подпор ПД8
· ШУПа-5.5- Подпор ПД7.2
· ШУПа-5.5- Подпор ПД7.1
· ШУПа-5.5- Подпор ПД6
· ШУПа-5.5- Подпор ПД5

Управление противодымной вентиляцией
Секция №3
· ШУПа-7.5- Дымоудаление  ДУ3
· ШУПа-5.5- Подпор ПД12
· ШУПа-5.5- Подпор ПД11.2
· ШУПа-5.5- Подпор ПД11.1
· ШУПа-5.5- Подпор ПД10
· ШУПа-5.5- Подпор ПД9

ПД6ПД7.1ПД7.2ДУ2 ПД8

ШУП-5.5
2ШУПа4.05

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
2ШУПа4.06

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШУП-5.5
2ШУПа4.04

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-5.5
2ШУПа4.03

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-5.5
2ШУПа4.02

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-5.5
2ШУПа4.01

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-5.5
3ШУПа4.05

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
3ШУПа4.06

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШУП-5.5
3ШУПа4.04

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-5.5
3ШУПа4.03

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-5.5
3ШУПа4.02

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-5.5
3ШУПа4.01

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

Управление противодымной вентиляцией
Секция №2
· ШУПа-7.5- Дымоудаление  ДУ1
· ШУПа-5.5-Подпор ПД4
· ШУПа-5.5-Подпор ПД3.2
· ШУПа-5.5-Подпор ПД3.2
· ШУПа-5.5-Подпор ПД2
· ШУПа-5.5-Подпор ПД1

С
мо

тр
и 

пр
ое

кт
 Э

О
М

Этаж_17

6х
В

В
Гн

г(
A

)-
FR

LS
 4

x4
,0

 м
м
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О
М

6х
В
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 4

x4
,0
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С
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и 
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кт
 Э

О
М

6х
В

В
Гн

г(
A

)-
FR

LS
 4

x4
,0

 м
м

ПД1ПД2ПД3.1ПД3.2ДУ1 ПД4 ПД9ПД10ПД11.1ПД11.2ДУ3 ПД12
Кровля Кровля

3-х фазная система э/снабжения ~380В

см. подраздел ЭОМ
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ов
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о:

Подпись

 Утв.

 Разраб.

Кол.уч.Изм. N докум. Дата
Стадия Лист Листов

Лист

 Н.контр.
 Проверил

Комплексная жилая застройка

АУПС

Система автоматической охранно-пожарной
сигнализации и управления Р

 ГИП

Формат А3

Структурная схема АУПС офисной части
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1-
й 

эт
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Офис 5

А32М
ARK.5

Офис 1

Офис 2

Офис 4

Офис 3

BTM5.хх ВTH5.хх ВTH5.ххВTH5.хх ВTH5.ххВTH5.хх ВTH5.хх

А16-ТК-3

AMf5.хх

А16-МАУ

РZМ5.хх

ОЗК
ШПК220В

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

BTM5.х.х

ВTH5.хх ВTH5.хх

ВЫХОД

BIAL5.х

BIAS5.хх BIAS5.хх

ВЫХОД

BIAL5.х
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ШМП-2-1 LIGHT IP31
(500х400х150)
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А16-МАУ

РZМ1.хх
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~220В, 50Гц
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к адаптеру сухих контактов

 АСК-16 АСУД "Обь

"Пожар", "Внимание"

"Неисправность"

К адресным меткам МАКС-ТК3

Уточнить по месту

Общие указания по монтажу:
1. Кабельные линии прокладываются по существующим строительным конструкциям в кабель-канале/гофрошланге.
2. Электропитание 220В клапанов системы ДУ и клапанов ОЗК данным проектом не учитывается смотри проект ЭОМ.
3. Допускается изменение конфигурации и способа прокладки кабельных трасс в соответствии с архитектурным
оформлением защищаемых помещений объекта.
4. Адресация извещателей выполнена условно. Адреса назначаются при пуске-наладке системы АУПС.

к адаптеру сухих контактов

 АСК-16 АСУД "Обь

к адаптеру сухих контактов

 АСК-16 АСУД "Обь

к адаптеру сухих контактов

 АСК-16 АСУД "Обь

к адаптеру сухих контактов

 АСК-16 АСУД "Обь



Помещение СС
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Г
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Г
Г

Г

ОС

адресная передача сигнала о пожаре на пульт "01" РСПИ ПАК "Стрелец Мониторинг"

э/питание ~220В, 50 Гц (см. ЭОМ)

К
аб

ел
ь 

В
Ч 

50
 О

м

Антенна Anli A-100 MU на кровле

РЛ2 РЛ2

Сигнал "Неисправность" общий

Сигнал "Пожар" общий

Схема структурная. Передача сигналов на пульт 01
Ин

в.N
 п

од
л.

По
дп

.и
 д

ат
а

Вз
ам

.и
нв

.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Подпись

 Утв.

 Разраб.

Кол.уч.Изм. N докум. Дата
Стадия Лист Листов

Лист

 Н.контр.
 Проверил

Комплексная жилая застройка

АУПС

Система автоматической охранно-пожарной
сигнализации и управления Р

 ГИП

Формат А3

Схема структурная.
Передача сигналов на пульт 01.

Управление АПН

10

Юнитроник-496М
исп.2В

ARK1
Юнитроник-496М
исп.2В

ARK2

МАКС-У исп.2
1MAC4.хх

Адресная линия "Г"

МАКС-У исп.2
2MAC4.хх

Г
Г

Г
Г

Г
Г

Г

РЛ2

Юнитроник-496М
исп.2В

ARK3

МАКС-У исп.2
3MAC4.хх

Офис 1

А32М
ARK1

А16-МАУ
РZМ1.хх

Офис 2

А32М
ARK2

А16-МАУ
РZМ2.хх

Офис 3

А32М
ARK3

А16-МАУ
РZМ3.хх

Офис 4

А32М
ARK4

А16-МАУ
РZМ4.хх

Офис 5

А32М
ARK5

А16-МАУ
РZМ5.хх

П
ом

ещ
ен

ие
 н

ас
ос

но
й

Шкаф управления пожарными насосами
ШУПН

МАКС-У
1MAC4.хх

МАКС-У
2MAC4.хх

МАКС-У
3MAC4.хх

А16-МАУ
РZМ5.хх

А16-МАУ
РZМ4.хх

А16-МАУ
РZМ3.хх

А16-МАУ
РZМ2.хх

А16-МАУ
РZМ1.хх

Упр-еУпр-е

У
п
р

-
е

Упр-еУпр-е

Упр-еУпр-е

Упр-еУпр-е

Упр-еУпр-е

Упр-еУпр-е

МАКС-ТК (исп.3)

1AMF4.хх
МАКС-ТК (исп.3)

2AMF4.хх
МАКС-ТК (исп.3)

2AMF4.хх
Контроль положения задвижек ВПВ

МАКС-ТК (исп.3)

1AMF4.хх

Контроль положения задвижек АПН

Контроль положения задвижек ВПВ
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В В
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В
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В
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В
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В
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В

В
В
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В
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В

В
В
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А
А

А
А
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А
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А
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А

А
А
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А
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А

А
А

А

А
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А

А
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А

А

АААААААААААААААА

А

А А А А А А А А А А А А А А А А А А

А
А

А

220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В

220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В

Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

А
П

С

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС
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а
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гл
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о:

Подпись

 Утв.

 Разраб.

Кол.уч.Изм. N докум. Дата
Стадия Лист Листов

Лист

 Н.контр.
 Проверил

Комплексная жилая застройка

АУПС

Система автоматической охранно-пожарной
сигнализации и управления Р

 ГИП

Формат А2 

Структурная схема АУПС 1-й секции

11

Те
хп

од
по

ль
е

1-
й 

эт
аж

К
ро

вл
я

Ти
по

во
й 

(2
-5

-й
) э

та
ж

Слаботочный
стояк

Квартира 3

BTH
3 шт.

Квартира 2

BTH
3 шт.

Квартира 1

BTH
4 шт.

ZC
1ВТК2.х.х1ВТК2.х.х1ВТК2.х.х

ZC
1ВТК2.х.х1ВТК2.х.х1ВТК2.х.х

ZC
1ВТК2.х.х1ВТК2.х.х1ВТК2.х.х

Квартира 6

BTH
1 шт.

Квартира 5

BTH
5 шт.

Квартира 4

BTH
3 шт.

ZC
1ВТК2.х.х1ВТК2.х.х1ВТК2.х.х

ZC
1ВТК2.х.х1ВТК2.х.х1ВТК2.х.х

ZC
1ВТК2.х.х1ВТК2.х.х1ВТК2.х.х

Места общего пользования (коридор, лифтовой холл, тамбур)
1BTH2.х.х1BTH2.х.х1BTH2.х.х1BTH2.х.х1BTH2.х.х1BTM2.х.х

ZC
1BTM2.х.х

1BTM2.хх
МАКС-УРП
1РZR2.хх

ДКД

1DKD2.хх

1BIAS2.1.х

1ВТК2.хх
МАКС-УРП
1РZR2.хх

МАКС-УРП
1РZR2.хх

МАКС-УРП
1РZR2.хх

24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В

КР

1BIAS2.1.х

КР
ВЫХОД

1BIAL2.1.х
ВЫХОД

1BIAL2.1.х

В В В В

МАКС-УРП
1РZR3.хх

МАКС-УРП
1РZR3.хх

ПД2.1ПД2.2 ПД4 ДУ1

220В

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

ПД1ПД2

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

В В

пом. СС на 17-м этаже

220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В

А А А А А А А А А А А А А А

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

А
П

С

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

Квартира 3

BTH
3 шт.

Квартира 2

BTH
3 шт.

Квартира 1

BTH
4 шт.

ZC
1ВТК1.х.х1ВТК1.х.х1ВТК1.х.х

ZC
1ВТК1.х.х1ВТК1.х.х1ВТК1.х.х

ZC
1ВТК1.х.х1ВТК1.х.х1ВТК1.х.х

Квартира 6

BTH
1 шт.

Квартира 5

BTH
5 шт.

Квартира 4

BTH
3 шт.

ZC
1ВТК1.х.х1ВТК1.х.х1ВТК1.х.х

ZC
1ВТК1.х.х1ВТК1.х.х1ВТК1.х.х

ZC
1ВТК1.х.х1ВТК1.х.х1ВТК1.х.х

Места общего пользования (коридор, лифтовой холл, тамбур)
1BTH1.х.х1BTH1.х.х1BTH1.х.х1BTH1.х.х1BTH1.х.х1BTM1.х.х

ZC
1BTM1.х.х

1BTM1.хх
МАКС-УРП
1РZR1.хх

ДКД

1DKD1.хх

1BIAS1.1.х

1ВТК1.хх
МАКС-УРП
1РZR1.хх

МАКС-УРП
1РZR1.хх

МАКС-УРП
1РZR1.хх

КР

1BIAS1.1.х

КР

ПД3.1ПД3.2 ПД4 ДУ1

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС
А

П
С

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

Офис 3 Офис 2 Офис 1Офис 5 Офис 4

Места общего пользования (коридор, лифтовой холл, тамбур)
1BTH1.х.х1BTH1.х.х1BTH1.х.х1BTH1.х.х1BTH1.х.х1BTM1.х.х

ZC

ТС
1AM1.хх1BTM1.х.х

МАКС-УРП
РZR

1BIAS1.х.х

ВТК

ВЫХОД

1BIAL1.х.х

МАКС-УРП
РZR

КР
ВЫХОД

1BIAL1.х.х
МАКС-УОП

1РZA1.хх
ВЫХОД

1BIAL1.х.х
ПД4 ДУ1

МАКС-ТК (исп.3) 1AMF1.хх

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

МАКС-ТК (исп.3) 1AMF1.хх

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

МАКС-ТК (исп.3) 1AMF1.хх

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

МАКС-ТК (исп.3) 1AMF1.хх

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

МАКС-ТК (исп.3) 1AMF1.хх

А32М
ARK

А32М
ARK

А32М
ARK

А32М
ARK

А32М
ARK

"Пожар", "Внимание"

"Неисправность"

"Пожар", "Внимание"

"Неисправность"

"Пожар", "Внимание"

"Неисправность"

"Пожар", "Внимание"

"Неисправность"

"Пожар", "Внимание"

"Неисправность"

ВЫХОД

1BIAL1.х.х

МАКС-У4
1MACf3.хх

Управление лифтами
Упр-е Упр-е Упр-е Упр-е

на 9 этаже

РЛ2
BL

РЛ2
BL

ВЫХОД

1BIAL2.1.х

ВЫХОД

1BIAL1.1.х

Помещение СС (техподполье, секция 1)

Юнитроник-496М
исп.2В

ARK1

Юнитроник-496М
исп.2В

ARK2

ОЗКОЗК

МАКС-У
1MAC1.хх

МАКС-У
1MAC1.хх

Электрощитовая

АПС АПС АПС

А
П

С
А

П
С

А
П

С

АПС АПС АПС

АПС АПС АПС

Электрощитовая (офисы)

Линии интерфейса RS-485
3хUT505(нг)А-FRLS FE180 1х2х0,5mm

Адресные линии (АЛ1-АЛ3)
18хUT505(нг)А-FRLS FE180 1х2х0,5mm

Линия питания 24В
6хUT505нг(A)-FRLS FE180 1х2x1,5 мм2

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

А

А А

А

1BTH1.хх 1BTH1.хх

1BTH1.хх 1BTH1.хх 1BTH1.хх 1BTH1.хх

ОЗК

МАКС-У
1MAC1.хх

ОЗК

МАКС-У
1MAC1.хх

ОЗК

МАКС-У
1MAC1.хх

ОЗК

МАКС-У
1MAC1.хх

ОЗК

МАКС-У
1MAC1.хх

ОЗК

МАКС-У
1MAC1.хх

1BTM1.xx 1BTM1.хх1BTM1.xx1BTM1.xx1BTM1.xx
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В
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4
В

ТК 1AM1.хх
ТК 1AM1.хх
ТК 1AM1.хх
ТК 1AM1.хх
ТК 1AM1.хх
ТК 1AM1.хх

ТС
1AM1.хх

РЛ2
BL

24В

КР

24В

КР

24В

КР

24В

КР

24В 24В 24В

КР

1.IB.1

Юнитроник-496М
исп.2В

ARK3
АПС АПС АПС

Ти
по

во
й 

(1
2-

17
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та

ж
Ти

по
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24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

КР

ВТК 1BTM1.хх

ПОЖАР

1BIALS1.1.х

ВЫХОД

1BIAL1.1.х

1ВТК1.хх

ТК 1AM2.хх
ТК 1AM2.хх
ТК 1AM2.хх
ТК 1AM2.хх
ТК 1AM2.хх
ТК 1AM2.хх

ТС
1AM2.хх

МАКС-УОП
1РZA2.01

РЛ2
BL

ВЫХОД

1BIAL1.1.х

1BTH3.хх 1BTH3.хх

ВНИМАНИЕ!!!
Адресные линии:
· АЛ1("А") - с 1-го по 5 этажи
· АЛ2("Б") - с 6-го по 11 этажи
· АЛ3("В") - с 12-го по 17 этажи
· АЛ4("Г") - Управление ДУ и ПД
Линии питания 24В:
· П1 - с 1-го по 8 этажи
· П2 - с 9-го по 17 этажи

1ВТК2.хх
ШПК

ВНИМАНИЕ!!!
Адресные линии:
· АЛ1("А") - с 1-го по 5 этажи
· АЛ2("Б") - с 6-го по 11 этажи
· АЛ3("В") - с 12-го по 17 этажи
· АЛ4("Г") - Управление ДУ и ПД
Линии питания 24В:
· П1 - с 1-го по 8 этажи
· П2 - с 9-го по 17 этажи

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

1BIAS1.х.х

1BIAS1.х.х

2
4
В

2
4
В

КР

КР

МАКС-У4
1MACf1.хх

Управление СКУД
Упр-е



ШПК

24В

24В
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220В

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

А
П

С
А

П
С

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

Ин
в.N

 п
од

л.
По

дп
.и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Подпись

 Утв.

 Разраб.

Кол.уч.Изм. N докум. Дата
Стадия Лист Листов

Лист

 Н.контр.
 Проверил

Комплексная жилая застройка

АУПС

Система автоматической охранно-пожарной
сигнализации и управления Р

 ГИП

Формат А2 

Структурная схема АУПС 2-й секции

12

Те
хп

од
по

ль
е

1-
й 

эт
аж

Ти
по

во
й 

(1
2-

17
-й

) э
та

ж
Ти

по
во

й 
(6

-1
1-

й)
 э

та
ж

К
ро

вл
я

Ти
по

во
й 

(2
-5

-й
) э

та
ж

Квартира 4

BTH
3 шт.

Квартира 3

BTH
2 шт.

Квартира 2

BTH
1 шт.

Квартира 1

BTH
3 шт.

ZC
2ВТК2.х.х

Квартира 5

BTH
3 шт.

2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х
ZC

2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х
ZC

2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х
ZC

2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х
ZC

2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х

Квартира 8

BTH
1 шт.

Квартира 7

BTH
1 шт.

Квартира 6

BTH
3 шт.

ZC
2ВТК2.х.х

Квартира 9

BTH
1 шт.

2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х
ZC

2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х
ZC

2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х
ZC

2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х2ВТК2.х.х

Места общего пользования (коридор, лифтовой холл, тамбур)

ТК 2AM2.хх
ТК 2AM2.хх
ТК 2AM2.хх
ТК 2AM2.хх
ТК 2AM2.хх
ТК 2AM2.хх
ТК 2AM2.хх
ТК 2AM2.хх
ТК 2AM2.хх

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

2BTH2.х.х2BTH2.х.х2BTH2.х.х2BTH2.х.х2BTH2.х.х2BTM2.х.х
ZC

ТС
2AM2.хх2BTH2.х.х2BTH2.х.х 2BTM2.х.х

В В В В

МАКС-УРП
2РZR3.хх

МАКС-УРП
2РZR3.хх

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

ПД5ПД6
Слаботочный

стояк

220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В

Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б

2BTM2.хх
МАКС-УРП
2РZR2.хх

ДКД

2DKD2.хх

2BIAS2.1.х

2ВТК2.хх
МАКС-УРП
2РZR2.хх

МАКС-УРП
2РZR2.хх

МАКС-УРП
2РZR2.хх

24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В

КР

2BIAS2.1.х

КР
МАКС-УОП

2РZA2.01

ПД7.1ПД7.2 ПД8 ДУ2

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

2BIAS2.1.х

КР
ВЫХОД

2BIAL2.1.х
ВЫХОД

2BIAL2.1.х

В В

пом. СС на 17-м этаже

МАКС-У4
2MACf3.хх

Управление лифтами
Упр-е Упр-е Упр-е Упр-е

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

А
П

С
А

П
С

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

Квартира 4

BTH
3 шт.

Квартира 3

BTH
2 шт.

Квартира 2

BTH
2 шт.

Квартира 1

BTH
3 шт.

ZC
2ВТК1.х.х

Квартира 5

BTH
3 шт.

2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х
ZC

2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х
ZC

2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х
ZC

2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х
ZC

2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х

Квартира 8

BTH
1 шт.

Квартира 7

BTH
1 шт.

Квартира 6

BTH
3 шт.

ZC
2ВТК1.х.х

Квартира 9

BTH
1 шт.

2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х
ZC

2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х
ZC

2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х
ZC

2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х

Места общего пользования (коридор, лифтовой холл, тамбур)

ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

2BTH1.х.х2BTH1.х.х2BTH1.х.х2BTH1.х.х2BTH1.х.х2BTM1.х.х
ZC

ТС
2AM1.хх2BTH1.х.х2BTH1.х.х 2BTM1.х.х

220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В

А А А А А А А А А А А А А А

2BTM1.хх
МАКС-УРП
2РZR1.хх

ДКД

2DKD1.хх

2BIAS1.х.х

2ВТК1.хх
МАКС-УРП
2РZR1.хх

МАКС-УРП
2РZR1.хх

МАКС-УРП
2РZR1.хх

24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

КР

2BIAS1.х.х

КР

МАКС-УОП
2РZA1.хх

ПД7.1ПД7.2 ПД8 ДУ2

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

2BIAS1.х.х

КР
ВЫХОД

2BIAL1.х.х
ВЫХОД

2BIAL1.х.х

на 1 этаже

РЛ2
BL

РЛ2
BL

РЛ2
BL

ВЫХОД

2BIAL1.х.х

ВЫХОД

2BIAL2.1.х

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС
А

П
С

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

Квартира 4

BTH
3 шт.

Квартира 3

BTH
2 шт.

Квартира 2

BTH
1 шт.

Квартира 1

BTH
3 шт.

ZC
2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х

ZC
2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х

ZC
2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х

ZC
2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х

Квартира 7

BTH
1 шт.

Квартира 6

BTH
1 шт.

ZC
2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х

ZC
2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х

ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх
ТК 2AM1.хх

Места общего пользования (коридор, лифтовой холл, тамбур)

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

2BTH1.х.х2BTH1.х.х2BTH1.х.х2BTH1.х.х2BTH1.х.х2BTM1.х.х
ZC

ТС
2AM1.хх2BTH1.х.х2BTH1.х.х 2BTM1.х.х

220В 220В

2BTM1.хх
МАКС-УРП
1РZR1.хх

2BIAS1.1.х

1ВТК1.хх
МАКС-УРП
1РZR1.хх

24В24В24В24В

24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В

КР

ПД8 ДУ2

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

РЛ2
BL1ВТК1.хх

ВЫХОД

2BIAL1.1.х
ВЫХОД

2BIAL1.1.х
ВЫХОД

2BIAL1.1.х

Мусорокамера

АПС АПС

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

ТС
2AM1.хх

2BTM1.х.х
ZC

2BTH1.х.х2BTH1.х.х

ВЫХОД

2BIAL1.1.х
ВЫХОД

2BIAL1.1.х
ВЫХОД

2BIAL1.1.х
ВЫХОД

2BIAL1.1.х

2BIAS1.1.х

КР

2BIAS1.1.х

КРКРКР

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

Электрощитовая
2BTH1.хх 2BTH1.хх

Линии интерфейса RS-485
2хUT505(нг)А-FRLS FE180 1х2х0,5mm
Адресные линии (АЛ1-АЛ3)
12хUT505(нг)А-FRLS FE180 1х2х0,5mm
Линия питания 24В
4хUTS 201нг(A)-FRLS FE180 2x1,5 мм2

Линии интерфейса RS-485
2хUT505(нг)А-FRLS FE180 1х2х0,5mm

Адресные линии (АЛ1-АЛ3)
12хUT505(нг)А-FRLS FE180 1х2х0,5mm

Линия питания 24В
4хUTS 201нг(A)-FRLS FE180 2x1,5 мм2

220В 220В

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

ОЗК

МАКС-У
2MAC1.хх

2BTM1.xx 2BTM1.хх2BTM1.xx

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

24В

КР

КР

КР

КР

24В

КР

24В

КР

24В

КР

ВНИМАНИЕ!!!
Адресные линии:
· АЛ1("А") - с 1-го по 5 этажи
· АЛ2("Б") - с 6-го по 11 этажи
· АЛ3("В") - с 12-го по 17 этажи
· АЛ4("Г") - Управление ДУ и ПД
Линии питания 24В:
· П1 - с 1-го по 8 этажи
· П2 - с 9-го по 17 этажи

2BTH3.хх2BTH3.хх

2BTM1.xx

ПОЖАР

2BIALS1.1.х
ПОЖАР

2BIALS1.1.х

Квартира 5

BTH
3 шт.

ZC
2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х2ВТК1.х.х

на 9 этаже

RS-485 RS-485 RS-485 RS-485

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

24В 24В 24В 24В 24В

КР

2.IB.12.IB.2

2ВТК1.хх

2ВТК2.хх

ШПК

ШПК

ШПК

ВНИМАНИЕ!!!
Адресные линии:
· АЛ1("А") - с 1-го по 5 этажи
· АЛ2("Б") - с 6-го по 11 этажи
· АЛ3("В") - с 12-го по 17 этажи
· АЛ4("Г") - Управление ДУ и ПД
Линии питания 24В:
· П1 - с 1-го по 8 этажи
· П2 - с 9-го по 17 этажи

2BIAS1.х.х

2BIAS1.х.х

2
4
В

2
4
В

КР

КР

ТС
2AM1.хх

СПЖ

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС ТК 2AM1.хх

Упр-е

МАКС-У4
3MACf1.хх

Управление СКУД



Упр-е

ШПК

ШПК

ШПК

24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В

2
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В
2

4
В
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4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б

Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

Б
Б

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В

ВВ

В

В В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А

А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А
А

А

А

ААААААААААА

А

А А А А А А А А А А А А А

А
А

А

220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

А
П

С
А

П
С

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

Ин
в.N

 п
од

л.
По

дп
.и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Подпись

 Утв.

 Разраб.

Кол.уч.Изм. N докум. Дата
Стадия Лист Листов

Лист

 Н.контр.
 Проверил

Комплексная жилая застройка

АУПС

Система автоматической охранно-пожарной
сигнализации и управления Р

 ГИП

Формат А2 

Структурная схема АУПС 3-й секции

13

Те
хп

од
по

ль
е

1-
й 

эт
аж

К
ро

вл
я

Квартира 4

BTH
3 шт.

Квартира 3

BTH
2 шт.

Квартира 2

BTH
1 шт.

Квартира 1

BTH
3 шт.

ZC
3ВТК2.х.х

Квартира 5

BTH
3 шт.

3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х
ZC

3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х
ZC

3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х
ZC

3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х
ZC

3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х

Квартира 8

BTH
1 шт.

Квартира 7

BTH
1 шт.

Квартира 6

BTH
3 шт.

ZC
3ВТК2.х.х

Квартира 9

BTH
1 шт.

3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х
ZC

3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х
ZC

3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х
ZC

3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х3ВТК2.х.х

ТК 3AM2.хх
ТК 3AM2.хх
ТК 3AM2.хх
ТК 3AM2.хх
ТК 3AM2.хх
ТК 3AM2.хх
ТК 3AM2.хх
ТК 3AM2.хх
ТК 3AM2.хх

Места общего пользования (коридор, лифтовой холл, тамбур)

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

3BTH2.х.х3BTH2.х.х3BTH2.х.х3BTH2.х.х3BTH2.х.х3BTM2.х.х
ZC

ТС
3AM2.хх3BTH2.х.х3BTH2.х.х 3BTM2.х.х

Б Б Б Б

МАКС-УРП
3РZR3.хх

МАКС-УРП
3РZR3.хх

220В

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

ПД9ПД10
Слаботочный

стояк

В В В В В В В В В В В В В

3BTM2.хх
МАКС-УРП
3РZR2.хх

ДКД

3DKD2.хх

3BIAS2.х.х

3ВТК2.хх
МАКС-УРП
3РZR2.хх

МАКС-УРП
3РZR2.хх

МАКС-УРП
3РZR2.хх

24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В

КР

3BIAS2.х.х

КР
МАКС-УОП

3РZA2.01

ПД11.1ПД11.2 ПД12 ДУ3

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

3BIAS2.х.х

КР
ВЫХОД

3BIAL2.х.х
ВЫХОД

3BIAL2.х.х

Г Г

пом. СС на 17-м этаже

МАКС-У4
3MACf3.хх

Управление лифтами
Упр-е Упр-е Упр-е Упр-е

РЛ2
BL

РЛ2
BL

ВЫХОД

3BIAL2.х.х

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

А
П

С
А

П
С

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

Квартира 4

BTH
3 шт.

Квартира 3

BTH
2 шт.

Квартира 2

BTH
1 шт.

Квартира 1

BTH
3 шт.

ZC
3ВТК1.х.х

Квартира 5

BTH
3 шт.

3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х
ZC

3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х
ZC

3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х
ZC

3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х
ZC

3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х

Квартира 8

BTH
1 шт.

Квартира 7

BTH
1 шт.

Квартира 6

BTH
3 шт.

ZC
3ВТК1.х.х

Квартира 9

BTH
1 шт.

3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х
ZC

3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х
ZC

3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х
ZC

3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х

Места общего пользования (коридор, лифтовой холл, тамбур)

ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

3BTH1.х.х3BTH1.х.х3BTH1.х.х3BTH1.х.х3BTH1.х.х1BTM4.х.х
ZC

ТС
3AM1.хх3BTH1.х.х3BTH1.х.х 3BTM1.х.х

220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В 220В

А А А А А А А А А А А А А А

3BTM1.хх
МАКС-УРП
3РZR1.хх

ДКД

3DKD1.хх

3BIAS1.1.х

3ВТК1.хх
МАКС-УРП
3РZR1.хх

МАКС-УРП
3РZR1.хх

МАКС-УРП
3РZR1.хх

КР

3BIAS1.1.х

КР

ПД7.1ПД7.2 ПД8 ДУ2

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

3BIAS1.1.х

КР
ВЫХОД

3BIAL1.1.х
ВЫХОД

3BIAL1.1.х

РЛ2
BL

ВЫХОД

3BIAL1.1.х

Г Г Г Г Г Г Г Г Г

МАКС-УОП
3РZA1.хх

на 1 этаже

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

АПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПСАПС

Квартира 4

BTH
3 шт.

Квартира 3

BTH
2 шт.

Квартира 2

BTH
1 шт.

Квартира 1

BTH
3 шт.

ZC
3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х

ZC
3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х

ZC
3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х

ZC
3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х

Квартира 7

BTH
1 шт.

Квартира 6

BTH
1 шт.

Квартира 5

BTH
3 шт.

ZC
3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х

ZC
3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х

ZC
3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х3ВТК1.х.х

ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх
ТК 3AM1.хх

Места общего пользования (коридор, лифтовой холл, тамбур)

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

3BTH1.х.х3BTH1.х.х3BTH1.х.х3BTH1.х.х3BTH1.х.х3BTM1.х.х
ZC

ТС
3AM1.хх3BTH1.х.х3BTH1.х.х 3BTM1.х.х

220В 220В 220В 220В

3BTM1.хх
МАКС-УРП
3РZR1.хх

3BIAS1.1.х

3ВТК1.хх
МАКС-УРП
3РZR1.хх

24В24В24В24В

24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В

КР

ПД8 ДУ2

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

РЛ2
BL3ВТК1.хх

ВЫХОД

3BIAL1.х.х
ВЫХОД

3BIAL1.х.х
ВЫХОД

3BIAL1.х.х

ВЫХОД

3BIAL1.х.х
ВЫХОД

3BIAL1.х.х
ВЫХОД

3BIAL1.х.х
ВЫХОД

3BIAL1.х.х

3BIAS1.1.х

КР

3BIAS1.1.х

КР

АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС АПС

Линии интерфейса RS-485
UT505(нг)А-FRLS FE180 1х2х0,5mm
Адресные линии (АЛ1-АЛ3)
6хUT505(нг)А-FRLS FE180 1х2х0,5mm
Линия питания 24В
2хUTS 201нг(A)-FRLS FE180 2x1,5 мм2

К прибору ППКОПУ Юнитроник 496М
исп.2В:

Линии интерфейса RS-485
UT505(нг)А-FRLS FE180 1х2х0,5mm

Адресные линии (АЛ1-АЛ4)
6хUT505(нг)А-FRLS FE180 1х2х0,5mm

Линия питания 24В
2хUTS 201нг(A)-FRLS FE180 2x1,5 мм2

Помещение СС
3BTH1.хх 3BTH1.хх

220В 220В 220В 220В 220В

~220В, 50Гц

см. подраздел ЭОМ

ОЗК

МАКС-У
3MAC1.хх

3BTM1.xx 1BTM1.хх3BTM1.xx
Пом. хранения ламп

3BTH1.хх 3BTH1.хх

ОЗК

МАКС-У
3MAC1.хх

24В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

2
4

В
2

4
В

24В

КР

КР

24В

КР

24В

КР

24В

КР

А
П

С

КР

Ти
по

во
й 

(1
2-

17
-й

) э
та

ж
Ти

по
во

й 
(6

-1
1-

й)
 э

та
ж

Ти
по

во
й 

(2
-5

-й
) э

та
ж

ВНИМАНИЕ!!!
Адресные линии:
· АЛ1("А") - с 1-го по 5 этажи
· АЛ2("Б") - с 6-го по 11 этажи
· АЛ3("В") - с 12-го по 17 этажи
· АЛ4("Г") - Управление ДУ и ПД
Линии питания 24В:
· П1 - с 1-го по 8 этажи
· П2 - с 9-го по 17 этажи

на 9 этаже

ШПК

3ВТК2.хх

ПОЖАР

3BIALS3.1.х
ПОЖАР

3BIALS3.1.х

RS-485 RS-485 RS-485 RS-485

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

R
S

-
4
8
5

24В 24В 24В 24В 24В

3.IB.13.IB.2
КР

3ВТК1.хх

3BTH3.хх3BTH3.хх

ВНИМАНИЕ!!!
Адресные линии:
· АЛ1("А") - с 1-го по 5 этажи
· АЛ2("Б") - с 6-го по 11 этажи
· АЛ3("В") - с 12-го по 17 этажи
· АЛ4("Г") - Управление ДУ и ПД
Линии питания 24В:
· П1 - с 1-го по 8 этажи
· П2 - с 9-го по 17 этажи

3BIAS1.х.х

3BIAS1.х.х

2
4
В

2
4
В

КР

КР

ТС
3AM1.хх

МАКС-У4
3MACf1.хх

Управление СКУД



2
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В
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4
В

2
4

В
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4
В
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В
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В
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4
В
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4
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2
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В
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4
В

2C

Сс

3C 5C 6C 9C 10C 12C

432

Е

Рс

Пс

Нс

Мс

Лс

Кс

Ис

Жс

Ес

Дс

Гс

Вс

Бс

Ас

Сс

Рс

Пс

Нс

Мс

Лс

Кс

Ис

Жс

Ес

Дс

Гс

Вс

Бс

Ас

Тс

Сс

Рс

Пс

Нс

Мс

Лс

Кс

Ис

Жс

Ес

Дс

Гс

Вс

Бс

Ас

Д

Д

В

Б

А

1C

1

2C

2

4C 5C 6C

7C

8C 11C 12C

4

План технического подполья

М 1: 100

ВК

Тамбур

1050/1300(h)

Подвал

Подвал

Подвал
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Юнитроник-496М
исп.2В ARK3АПС АПС АПС

Г Г

ШУП-5.5
2ШУПа4.хх

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
2ШУПа4.хх

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

Г Г

ШУП-5.5

3ШУПа4.хх
Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5

3ШУПа4.хх
Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

Г Г

ШУП-5.5
1ШУПа4.хх

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
1ШУПа4.хх

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

Управление противодымной вентиляцией
Секция №1
ШУПа-7.5: Дымоудаление  ДУ1
ШУПа-5.5: Подпор ПД4
ШУПа-5.5: Подпор ПД3.2
ШУПа-5.5: Подпор ПД1.2
ШУПа-5.5: Подпор ПД2
ШУПа-5.5: Подпор ПД1

Управление противодымной вентиляцией
Секция №2
ШУПа-7.5: Дымоудаление  ДУ2
ШУПа-5.5: Подпор ПД8
ШУПа-5.5: Подпор ПД7.2
ШУПа-5.5: Подпор ПД7.1
ШУПа-5.5: Подпор ПД6
ШУПа-5.5: Подпор ПД5

Управление противодымной вентиляцией
Секция №3
ШУПа-7.5: Дымоудаление  ДУ3
ШУПа-5.5: Подпор ПД12
ШУПа-5.5: Подпор ПД11.2
ШУПа-5.5: Подпор ПД11.1
ШУПа-5.5: Подпор ПД10
ШУПа-5.5: Подпор ПД9

1BIAS1.х.х

1BIAS1.х.х

2BIAS1.х.х

2BIAS1.х.х

2BIAS1.х.х

2BIAS1.х.х

Дымовой автономный пожарный извещатель
BTH

Дымовой пожарный извещатель, ИП 212-91

Ручной пожарный извещатель, ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15)
НЗ- и НР- режимы работы (имитация дымового извещателя)

BTH

BTM

УДП-И (УДП 513-15) Устройство дистанционного пуска для управ.  устройствами
пожарной автоматики, пожаротушения,  дымоудаления, и т.п., совместим с любыми
ПКП, желтый корпус.

BTM

Тепловой пожарный извещатель ИП 103-5/2-А1*ЮТ температура срабатывания 54°,
НЗ контакты и светодиодная  индикация, с резистором под адресную метку
МАКС-7ТК

ВТК

Оконечное устройство шлейфаZC

Общие указания по монтажу:
1. Кабельные линии прокладываются по существующим строительным конструкциям в кабель-канале/гофрошланге.
2. Электропитание 220В клапанов системы ДУ и клапанов ОЗК данным проектом не учитывается смотри проект ЭОМ.
3. Допускается изменение конфигурации и способа прокладки кабельных трасс в соответствии с архитектурным
оформлением защищаемых помещений объекта.
4. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей сигнализации до силовых и осветительных проводов и
кабелей должно быть не менее 0,5 м.
5. Расположение пожарных извещателей на потолке скорректировать на месте с учетом расположения светильников и
воздуховодов. Ручные пожарные извещатели устанавливать на  высоте  1,5 м от уровня чистого пола до органов управления.
Ручной пожарный извещатель должен быть закрыт крышкой и опломбирован.
6. Адресация извещателей выполнена условно. Адреса назначаются при пуске-наладке системы АУПС
7. После монтажа распределительной сети все отверстия в стенах и перекрытиях заделываются огнеупорным легко
удаляемым составом.

IB

ТС
AM

ТК
AM

Юнитроник-496М
исп.2В

ARK

Информационное табло - ИТ-1

Адресная метка пожарная МАКС-ТС Контролирует 2-х пороговый ШС с
токопотребляющими НР  извещателями с током нагрузки до 2мА, длиной до 800м

Адресная метка пожарная, охранная, контрольная МАКС-ТК
Контролирует 2-х пороговый ШС с извещателями с НЗ  контактным выходом.
До 20 пожарных, до 6 - охранных извещ.

Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный  охранно-пожарный и управления
Юнитроник 496М исп.2В для работы при питании по 1 категории, не требует
установки АКБ

ШУП-5.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-5,5)
Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-7,5)
Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШПС
ШМП-1-1

ШПС
ШМП-2-1

ШПС
ШМП-3-1

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 395х310х150 (ШМП-1-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 500х400х150мм (ШМП-2-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 650х500х150мм (ШМП-3-1 LIGHT IP31)

Оповещатель световой (табло), "ВЫХОД" (12/24/220В)
ВЫХОД

BIAL

Оповещатель свето-звуковой (табло), "ПОЖАР" (12/24/220В)
ПОЖАР

BIALS

BIAS
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12/24В

Коробка распределительная

Шлейфовые линии АПС
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 мм

Линия питания 220В
Кабель силовой огнестойкий, UTS 201нг(A)-FRLS FE180 3x1,5 мм2

Адресные линии АПС / Линия интерфеса RS-485
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Условно-графические обозначения
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Дымовой автономный пожарный извещатель
BTH

Дымовой пожарный извещатель, ИП 212-91

Ручной пожарный извещатель, ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15)
НЗ- и НР- режимы работы (имитация дымового извещателя)

BTH

BTM

УДП-И (УДП 513-15) Устройство дистанционного пуска для управ.  устройствами
пожарной автоматики, пожаротушения,  дымоудаления, и т.п., совместим с любыми
ПКП, желтый корпус.

BTM

Тепловой пожарный извещатель ИП 103-5/2-А1*ЮТ температура срабатывания 54°,
НЗ контакты и светодиодная  индикация, с резистором под адресную метку
МАКС-7ТК

ВТК

Оконечное устройство шлейфаZC

Общие указания по монтажу:
1. Кабельные линии прокладываются по существующим строительным конструкциям в кабель-канале/гофрошланге.
2. Электропитание 220В клапанов системы ДУ и клапанов ОЗК данным проектом не учитывается смотри проект ЭОМ.
3. Допускается изменение конфигурации и способа прокладки кабельных трасс в соответствии с архитектурным
оформлением защищаемых помещений объекта.
4. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей сигнализации до силовых и осветительных проводов и
кабелей должно быть не менее 0,5 м.
5. Расположение пожарных извещателей на потолке скорректировать на месте с учетом расположения светильников и
воздуховодов. Ручные пожарные извещатели устанавливать на  высоте  1,5 м от уровня чистого пола до органов управления.
Ручной пожарный извещатель должен быть закрыт крышкой и опломбирован.
6. Адресация извещателей выполнена условно. Адреса назначаются при пуске-наладке системы АУПС
7. После монтажа распределительной сети все отверстия в стенах и перекрытиях заделываются огнеупорным легко
удаляемым составом.

IB

ТС
AM

ТК
AM

Юнитроник-496М
исп.2В

ARK

Информационное табло - ИТ-1

Адресная метка пожарная МАКС-ТС Контролирует 2-х пороговый ШС с
токопотребляющими НР  извещателями с током нагрузки до 2мА, длиной до 800м

Адресная метка пожарная, охранная, контрольная МАКС-ТК
Контролирует 2-х пороговый ШС с извещателями с НЗ  контактным выходом.
До 20 пожарных, до 6 - охранных извещ.

Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный  охранно-пожарный и управления
Юнитроник 496М исп.2В для работы при питании по 1 категории, не требует
установки АКБ

ШУП-5.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-5,5)
Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-7,5)
Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШПС
ШМП-1-1

ШПС
ШМП-2-1

ШПС
ШМП-3-1

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 395х310х150 (ШМП-1-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 500х400х150мм (ШМП-2-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 650х500х150мм (ШМП-3-1 LIGHT IP31)

Оповещатель световой (табло), "ВЫХОД" (12/24/220В)
ВЫХОД

BIAL

Оповещатель свето-звуковой (табло), "ПОЖАР" (12/24/220В)
ПОЖАР

BIALS

BIAS
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12/24В

Коробка распределительная

Шлейфовые линии АПС
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 мм

Линия питания 220В
Кабель силовой огнестойкий, UTS 201нг(A)-FRLS FE180 3x1,5 мм2

Адресные линии АПС / Линия интерфеса RS-485
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Условно-графические обозначения

ВК

С3

С2

С1

17эт.

17эт.

17эт.

Ситуационный план

Ин
в.N

 п
од

л.
По

дп
.и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Подпись

 Утв.

 Разраб.

Кол.уч.Изм. N докум. Дата
Стадия Лист Листов

Лист

 Н.контр.
 Проверил

Система автоматической охранно-пожарной
сигнализации и управления Р

 ГИП

Комплексная жилая застройка

АУПС

Формат А1 

План сети системы АУПС 1-го этажа

15

Подп. ДатаДолжность Фамилия

СОГЛАСОВАНО

AutoCAD SHX Text
КР



2C

Сс

3C 5C 6C 9C 10C 12C

432

Е

Рс

Пс

Нс

Мс

Лс

Кс

Ис

Жс

Ес

Дс

Гс

Вс

Бс

Ас

Сс

Рс

Пс

Нс

Мс

Лс

Кс

Ис

Жс

Ес

Дс

Гс

Вс

Бс

Ас

Тс

Сс

Рс

Пс

Нс

Мс

Лс

Кс

Ис

Жс

Ес

Дс

Гс

Вс

Бс

Ас

Д

Д

В

Б

А

1C

1

2C

2

4C 5C 6C

7C

8C 11C 12C

4

Кухня

Жилая комната

Жилая комната

Кухня

Кухня

Жилая комната

Жилая комната

Прихожая

Гард.

Гард.

Прихожая

Гард.

Лоджия

Лоджия

Лоджия

ДУ

ПД

Лифтовой холл

Тамбур

Лестничная

клетка

Совмещ.

с/у

Совмещ.

с/у

Совмещ.

с/у

Кухня

Жилая комната

Прихожая

Лоджия

Туалет

Ванная

комната

Гард.

Кухня

Прихожая

Лоджия

ТуалетВанная

комната

Жилая комната

Жилая комната

Кухня-

ниша

Жилая комната

Лоджия

Прихожая

Совмещ.

с/у

Жилая комната

Прихожая

План 2-5 этажей

М 1: 100

Кухня

Жилая комната

Прихожая

Гард.

Лоджия

Коридор

Лифтовой холл

Тамбур

Совмещ.

с/у

Кухня-

ниша

Лоджия

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Прихожая

Гард.

Лоджия

Прихожая

Прихожая

Лоджия Совмещ.

с/у

Жилая комната

Кухня-

ниша

Совмещ.

с/у

Кухня-

ниша

Жилая комната

Прихожая

Жилая комната

Лоджия

Совмещ.

с/у

Кухня

Прихожая

Гард.

Прихожая

ЛоджияСовмещ.

с/у

Жилая комната

Кухня-

ниша

Гардероб.

Совмещ.

с/у

Жилая комната

Лоджия

Совмещ.

с/у

Кухня

Прихожая

Гард.

Совмещ.

с/у

Кухня

Жилая комната

Прихожая

Гард.

Лоджия

Совмещ.

с/у

Кухня

Жилая комната

Прихожая

Гард.

Лоджия

Коридор

Лифтовой холлТамбур

Совмещ.

с/у

Кухня-

ниша

Лоджия

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Прихожая

Гард.

Лоджия

Прихожая

Прихожая

Совмещ.

с/у

Жилая комната

Кухня-

ниша

Совмещ.

с/у

Кухня-

ниша

Жилая комната

Прихожая

Жилая комната

Лоджия

Совмещ.

с/у

Кухня

Прихожая

Гард.

Прихожая

Лоджия

Совмещ.

с/у

Жилая комната

Кухня-

ниша

Гардероб.

Совмещ.

с/у

Жилая комната

Лоджия

Совмещ.

с/у

Кухня

Прихожая

Гард.

Совмещ.

с/у

Кухня

Жилая комната

Прихожая

Гард.

Лоджия

Совмещ.

с/у

ВК ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ДУ

ПД

ДУ

ПД

ОВ

Лестничная

клетка

Лестничная

клетка

Шахта

подпора

воздуха

ОВ

ОВ ОВОВ

ПД

ПД

ОВ

ПД

сс

эом

сс

эом

спз

эом

сс

ОВ

6120

7
0
0

2
3
0
0

6
0
0

2
4
0
0

6
5
0

3
0
5
0

9
0
0

2
3
5
0

3
0
0
0

3
0
0
0

2
7
6
5

1
9
3
5

8
0
3
9
0

2
6
9
9
0

8
0
3
9
0

2
6
9
9
0

2
8
0

2
5
8
5
0

1
9
3
5

2
7
6
5

3
0
0
0

3
0
0
0

2
5
0

3
2
5
0

1
1
0
0

1
9
5
0

6
5
0

2
4
0
0

6
0
0

2
3
0
0

7
0
0

3
0
9
0

2
8
0

3
0
0
0

4
0
0

2
7
0
0

3
0
0

3
3
0
0

1
0
0
0

2
3
0
0

3
0
0

2
7
0
0

8
5
0

2
1
5
0

2
8
0

3
0
9
0

15830

15830

8
5
0

2
4
5
0

5
5
0

3
0
0
0

1800 1340 4650

300 290

1650 5800

950970465018601280

2
5
0

Лоджия

Лоджия

Лоджия

i=1%

i=1%

i=1%

П
К

2
П

К
П

К
2
П

К

П
К

2
П

К

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH
BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

BTH

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

ZC

BTH

3BTM1.х.х

2BTM1.х.х

1BTM1.х.х

Точка перехода кабелей АУПС
Уточнить по месту

Точка перехода кабелей АУПС
Уточнить по месту

Точка перехода кабелей АУПС
Уточнить по месту

ZC

ZC

ZC

3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х

3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х

3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х

3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х

2BTK1.x.x
2BTK1.x.x
2BTK1.x.x

2BTK1.x.x
2BTK1.x.x
2BTK1.x.x

2BTK1.x.x
2BTK1.x.x
2BTK1.x.x

2BTK1.x.x
2BTK1.x.x
2BTK1.x.x

1ВТК1.х.х
1ВТК1.х.х
1ВТК1.х.х

1ВТК1.х.х
1ВТК1.х.х
1ВТК1.х.х

1ВТК1.х.х
1ВТК1.х.х
1ВТК1.х.х

2BTK1.x.x

2BTK1.x.x

3ВТК1.х.х

3ВТК1.х.х

1ВТК1.х.х

1ВТК1.х.х

3ВТК1.х.х

3ВТК1.х.х

1ВТК1.х.х

1ВТК1.х.х

3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х

3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х

3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х
3ВТК1.х.х

2BTK1.x.x
2BTK1.x.x
2BTK1.x.x

2BTK1.x.x
2BTK1.x.x
2BTK1.x.x

2BTK1.x.x
2BTK1.x.x
2BTK1.x.x

1ВТК1.х.х
1ВТК1.х.х
1ВТК1.х.х

2BTK1.x.x

2BTK1.x.x

3BTH1.х.х

3BTH1.х.х

3BTH1.х.х

3BTH1.х.х

3BTH1.х.х

3BTH1.х.х3BTH1.х.х

2BTH1.х.х

2BTH1.х.х

2BTH1.х.х

2BTH1.х.х

2BTH1.х.х

2BTH1.х.х2BTH1.х.х

1BTH1.х.х1BTH1.х.х

1BTH1.х.х

1BTH1.х.х

1BTH1.х.х

3BTM1.х.х

2BTM1.х.х

1BTM1.х.х

Дымовой автономный пожарный извещатель
BTH

Дымовой пожарный извещатель, ИП 212-91

Ручной пожарный извещатель, ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15)
НЗ- и НР- режимы работы (имитация дымового извещателя)

BTH

BTM

УДП-И (УДП 513-15) Устройство дистанционного пуска для управ.  устройствами
пожарной автоматики, пожаротушения,  дымоудаления, и т.п., совместим с любыми
ПКП, желтый корпус.

BTM

Тепловой пожарный извещатель ИП 103-5/2-А1*ЮТ температура срабатывания 54°,
НЗ контакты и светодиодная  индикация, с резистором под адресную метку
МАКС-7ТК

ВТК

Оконечное устройство шлейфаZC

Общие указания по монтажу:
1. Кабельные линии прокладываются по существующим строительным конструкциям в кабель-канале/гофрошланге.
2. Электропитание 220В клапанов системы ДУ и клапанов ОЗК данным проектом не учитывается смотри проект ЭОМ.
3. Допускается изменение конфигурации и способа прокладки кабельных трасс в соответствии с архитектурным
оформлением защищаемых помещений объекта.
4. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей сигнализации до силовых и осветительных проводов и
кабелей должно быть не менее 0,5 м.
5. Расположение пожарных извещателей на потолке скорректировать на месте с учетом расположения светильников и
воздуховодов. Ручные пожарные извещатели устанавливать на  высоте  1,5 м от уровня чистого пола до органов управления.
Ручной пожарный извещатель должен быть закрыт крышкой и опломбирован.
6. Адресация извещателей выполнена условно. Адреса назначаются при пуске-наладке системы АУПС
7. После монтажа распределительной сети все отверстия в стенах и перекрытиях заделываются огнеупорным легко
удаляемым составом.

IB

ТС
AM

ТК
AM

Юнитроник-496М
исп.2В

ARK

Информационное табло - ИТ-1

Адресная метка пожарная МАКС-ТС Контролирует 2-х пороговый ШС с
токопотребляющими НР  извещателями с током нагрузки до 2мА, длиной до 800м

Адресная метка пожарная, охранная, контрольная МАКС-ТК
Контролирует 2-х пороговый ШС с извещателями с НЗ  контактным выходом.
До 20 пожарных, до 6 - охранных извещ.

Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный  охранно-пожарный и управления
Юнитроник 496М исп.2В для работы при питании по 1 категории, не требует
установки АКБ

ШУП-5.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-5,5)
Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-7,5)
Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШПС
ШМП-1-1

ШПС
ШМП-2-1

ШПС
ШМП-3-1

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 395х310х150 (ШМП-1-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 500х400х150мм (ШМП-2-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 650х500х150мм (ШМП-3-1 LIGHT IP31)

Оповещатель световой (табло), "ВЫХОД" (12/24/220В)
ВЫХОД

BIAL

Оповещатель свето-звуковой (табло), "ПОЖАР" (12/24/220В)
ПОЖАР

BIALS

BIAS
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12/24В

Коробка распределительная

Шлейфовые линии АПС
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 мм

Линия питания 220В
Кабель силовой огнестойкий, UTS 201нг(A)-FRLS FE180 3x1,5 мм2

Адресные линии АПС / Линия интерфеса RS-485
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Условно-графические обозначения
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Дымовой автономный пожарный извещатель
BTH

Дымовой пожарный извещатель, ИП 212-91

Ручной пожарный извещатель, ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15)
НЗ- и НР- режимы работы (имитация дымового извещателя)

BTH

BTM

УДП-И (УДП 513-15) Устройство дистанционного пуска для управ.  устройствами
пожарной автоматики, пожаротушения,  дымоудаления, и т.п., совместим с любыми
ПКП, желтый корпус.

BTM

Тепловой пожарный извещатель ИП 103-5/2-А1*ЮТ температура срабатывания 54°,
НЗ контакты и светодиодная  индикация, с резистором под адресную метку
МАКС-7ТК

ВТК

Оконечное устройство шлейфаZC

Общие указания по монтажу:
1. Кабельные линии прокладываются по существующим строительным конструкциям в кабель-канале/гофрошланге.
2. Электропитание 220В клапанов системы ДУ и клапанов ОЗК данным проектом не учитывается смотри проект ЭОМ.
3. Допускается изменение конфигурации и способа прокладки кабельных трасс в соответствии с архитектурным
оформлением защищаемых помещений объекта.
4. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей сигнализации до силовых и осветительных проводов и
кабелей должно быть не менее 0,5 м.
5. Расположение пожарных извещателей на потолке скорректировать на месте с учетом расположения светильников и
воздуховодов. Ручные пожарные извещатели устанавливать на  высоте  1,5 м от уровня чистого пола до органов управления.
Ручной пожарный извещатель должен быть закрыт крышкой и опломбирован.
6. Адресация извещателей выполнена условно. Адреса назначаются при пуске-наладке системы АУПС
7. После монтажа распределительной сети все отверстия в стенах и перекрытиях заделываются огнеупорным легко
удаляемым составом.

IB

ТС
AM

ТК
AM

Юнитроник-496М
исп.2В

ARK

Информационное табло - ИТ-1

Адресная метка пожарная МАКС-ТС Контролирует 2-х пороговый ШС с
токопотребляющими НР  извещателями с током нагрузки до 2мА, длиной до 800м

Адресная метка пожарная, охранная, контрольная МАКС-ТК
Контролирует 2-х пороговый ШС с извещателями с НЗ  контактным выходом.
До 20 пожарных, до 6 - охранных извещ.

Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный  охранно-пожарный и управления
Юнитроник 496М исп.2В для работы при питании по 1 категории, не требует
установки АКБ

ШУП-5.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-5,5)
Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-7,5)
Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШПС
ШМП-1-1

ШПС
ШМП-2-1

ШПС
ШМП-3-1

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 395х310х150 (ШМП-1-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 500х400х150мм (ШМП-2-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 650х500х150мм (ШМП-3-1 LIGHT IP31)

Оповещатель световой (табло), "ВЫХОД" (12/24/220В)
ВЫХОД

BIAL

Оповещатель свето-звуковой (табло), "ПОЖАР" (12/24/220В)
ПОЖАР

BIALS

BIAS
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12/24В

Коробка распределительная

Шлейфовые линии АПС
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 мм

Линия питания 220В
Кабель силовой огнестойкий, UTS 201нг(A)-FRLS FE180 3x1,5 мм2

Адресные линии АПС / Линия интерфеса RS-485
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Условно-графические обозначения
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Информационное табло - ИТ-1

Адресная метка пожарная МАКС-ТС Контролирует 2-х пороговый ШС с
токопотребляющими НР  извещателями с током нагрузки до 2мА, длиной до 800м

Адресная метка пожарная, охранная, контрольная МАКС-ТК
Контролирует 2-х пороговый ШС с извещателями с НЗ  контактным выходом.
До 20 пожарных, до 6 - охранных извещ.
Адресная метка МАКС-ТК (исп.3) с тремя независимыми (ШС) предназначена для
адресации извещений о пожаре, тревоге и  неисправностях от неадресных пожарных
извещателей с НЗ

Модуль адресный управляющий, МАКС-У

Модуль адресный управляющий, МАКС-У4 (с одним общим адресом)
Контролирует наличие напряжения питания управляемых  устройств 12-220В и
исправность цепи управления.

Модуль адресный управляющий, МАКС-УРП Реле управления реверсивным приводом
220В типа Belimo для  клапанов дымоудаления, огнезащитных и т.п.

Модуль адресный управляющий, МАКС-УОП

Изолятор адресной линии, РЛ-2

Дымовой адресно-аналоговый пожарный извещатель ИП 212-108 МАКС

Тепловой адресно-аналоговый пожарный извещатель ИП 101-50 МАКС

Ручной адресный пожарный извещатель, МАКС-ИПР

Адресное устройство дистанционного пуска УДП-И (УДП 513-15)

Извещатель охранный адрес. магнито-контактный МАКС-ДКД
предназначен для контроля открытия двери в зону безопасности  МГН для организации
функции холодного подпора воздуха

Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный  охранно-пожарный и управления
Юнитроник 496М исп.2В для работы при питании по 1 категории, не требует
установки АКБ

ШУП-5.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-5,5)
Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-7,5)
Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШПС
ШМП-1-1

ШПС
ШМП-2-1

ШПС
ШМП-3-1

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 395х310х150 (ШМП-1-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 500х400х150мм (ШМП-2-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 650х500х150мм (ШМП-3-1 LIGHT IP31)

Оповещатель световой (табло), "ВЫХОД" (12/24/220В)
ВЫХОД

BIAL

Оповещатель свето-звуковой (табло), "ПОЖАР" (12/24/220В)
ПОЖАР

BIALS

BIAS
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12/24В

Коробка распределительная

Шлейфовые линии АПС
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 мм

Линия питания 220В
Кабель силовой огнестойкий, UTS 201нг(A)-FRLS FE180 3x1,5 мм2

Адресные линии АПС / Линия интерфеса RS-485
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Условно-графические обозначения
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Система автоматической охранно-пожарной
сигнализации и управления Р

 ГИП

Комплексная жилая застройка

АУПС

Формат А1 

План сети системы АСУД технического
подполья

18

Подп. ДатаДолжность Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Общие указания по монтажу:
1. Кабельные линии прокладываются по существующим строительным конструкциям в
кабель-канале/гофрошланге.
2. Электропитание 220В клапанов системы ДУ  и клапанов ОЗК данным проектом не учитывается смотри
проект ЭОМ.
3. Допускается изменение конфигурации и способа прокладки кабельных трасс в соответствии с
архитектурным оформлением защищаемых помещений объекта.
4. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей сигнализации до силовых и осветительных
проводов и кабелей должно быть не менее 0,5 м.
5. Расположение пожарных извещателей на потолке скорректировать на месте с учетом расположения
светильников и воздуховодов. Ручные пожарные извещатели устанавливать на  высоте  1,5 м от уровня чистого
пола до органов управления. Ручной пожарный извещатель должен быть закрыт крышкой и опломбирован.
6. Адресация извещателей выполнена условно. Адреса назначаются при пуске-наладке системы АУПС
7. После монтажа распределительной сети все отверстия в стенах и перекрытиях заделываются огнеупорным
легко удаляемым составом.
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РZA

РЛ2
BL

Юнитроник-496М
исп.2В

ARK

Информационное табло - ИТ-1

Адресная метка пожарная МАКС-ТС Контролирует 2-х пороговый ШС с
токопотребляющими НР  извещателями с током нагрузки до 2мА, длиной до 800м

Адресная метка пожарная, охранная, контрольная МАКС-ТК
Контролирует 2-х пороговый ШС с извещателями с НЗ  контактным выходом.
До 20 пожарных, до 6 - охранных извещ.
Адресная метка МАКС-ТК (исп.3) с тремя независимыми (ШС) предназначена для
адресации извещений о пожаре, тревоге и  неисправностях от неадресных пожарных
извещателей с НЗ

Модуль адресный управляющий, МАКС-У

Модуль адресный управляющий, МАКС-У4 (с одним общим адресом)
Контролирует наличие напряжения питания управляемых  устройств 12-220В и
исправность цепи управления.

Модуль адресный управляющий, МАКС-УРП Реле управления реверсивным приводом
220В типа Belimo для  клапанов дымоудаления, огнезащитных и т.п.

Модуль адресный управляющий, МАКС-УОП

Изолятор адресной линии, РЛ-2

Дымовой адресно-аналоговый пожарный извещатель ИП 212-108 МАКС

Тепловой адресно-аналоговый пожарный извещатель ИП 101-50 МАКС

Ручной адресный пожарный извещатель, МАКС-ИПР

Адресное устройство дистанционного пуска УДП-И (УДП 513-15)

Извещатель охранный адрес. магнито-контактный МАКС-ДКД
предназначен для контроля открытия двери в зону безопасности  МГН для организации
функции холодного подпора воздуха

Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный  охранно-пожарный и управления
Юнитроник 496М исп.2В для работы при питании по 1 категории, не требует
установки АКБ

ШУП-5.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-5,5)
Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-7,5)
Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШПС
ШМП-1-1

ШПС
ШМП-2-1

ШПС
ШМП-3-1

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 395х310х150 (ШМП-1-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 500х400х150мм (ШМП-2-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 650х500х150мм (ШМП-3-1 LIGHT IP31)

Оповещатель световой (табло), "ВЫХОД" (12/24/220В)
ВЫХОД

BIAL

Оповещатель свето-звуковой (табло), "ПОЖАР" (12/24/220В)
ПОЖАР

BIALS

BIAS
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12/24В

Коробка распределительная

Шлейфовые линии АПС
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 мм

Линия питания 220В
Кабель силовой огнестойкий, UTS 201нг(A)-FRLS FE180 3x1,5 мм2

Адресные линии АПС / Линия интерфеса RS-485
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Условно-графические обозначения
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Комплексная жилая застройка

АУПС

Формат А1 

План сети системы АСУД 1-го этажа

19

Подп. ДатаДолжность Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Общие указания по монтажу:
1. Кабельные линии прокладываются по существующим строительным конструкциям в
кабель-канале/гофрошланге.
2. Электропитание 220В клапанов системы ДУ  и клапанов ОЗК данным проектом не учитывается смотри
проект ЭОМ.
3. Допускается изменение конфигурации и способа прокладки кабельных трасс в соответствии с
архитектурным оформлением защищаемых помещений объекта.
4. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей сигнализации до силовых и осветительных
проводов и кабелей должно быть не менее 0,5 м.
5. Расположение пожарных извещателей на потолке скорректировать на месте с учетом расположения
светильников и воздуховодов. Ручные пожарные извещатели устанавливать на  высоте  1,5 м от уровня чистого
пола до органов управления. Ручной пожарный извещатель должен быть закрыт крышкой и опломбирован.
6. Адресация извещателей выполнена условно. Адреса назначаются при пуске-наладке системы АУПС
7. После монтажа распределительной сети все отверстия в стенах и перекрытиях заделываются огнеупорным
легко удаляемым составом.
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исп.2В

ARK

Информационное табло - ИТ-1

Адресная метка пожарная МАКС-ТС Контролирует 2-х пороговый ШС с
токопотребляющими НР  извещателями с током нагрузки до 2мА, длиной до 800м

Адресная метка пожарная, охранная, контрольная МАКС-ТК
Контролирует 2-х пороговый ШС с извещателями с НЗ  контактным выходом.
До 20 пожарных, до 6 - охранных извещ.
Адресная метка МАКС-ТК (исп.3) с тремя независимыми (ШС) предназначена для
адресации извещений о пожаре, тревоге и  неисправностях от неадресных пожарных
извещателей с НЗ

Модуль адресный управляющий, МАКС-У

Модуль адресный управляющий, МАКС-У4 (с одним общим адресом)
Контролирует наличие напряжения питания управляемых  устройств 12-220В и
исправность цепи управления.

Модуль адресный управляющий, МАКС-УРП Реле управления реверсивным приводом
220В типа Belimo для  клапанов дымоудаления, огнезащитных и т.п.

Модуль адресный управляющий, МАКС-УОП

Изолятор адресной линии, РЛ-2

Дымовой адресно-аналоговый пожарный извещатель ИП 212-108 МАКС

Тепловой адресно-аналоговый пожарный извещатель ИП 101-50 МАКС

Ручной адресный пожарный извещатель, МАКС-ИПР

Адресное устройство дистанционного пуска УДП-И (УДП 513-15)

Извещатель охранный адрес. магнито-контактный МАКС-ДКД
предназначен для контроля открытия двери в зону безопасности  МГН для организации
функции холодного подпора воздуха

Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный  охранно-пожарный и управления
Юнитроник 496М исп.2В для работы при питании по 1 категории, не требует
установки АКБ

ШУП-5.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-5,5)
Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-7,5)
Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШПС
ШМП-1-1

ШПС
ШМП-2-1

ШПС
ШМП-3-1

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 395х310х150 (ШМП-1-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 500х400х150мм (ШМП-2-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 650х500х150мм (ШМП-3-1 LIGHT IP31)

Оповещатель световой (табло), "ВЫХОД" (12/24/220В)
ВЫХОД

BIAL

Оповещатель свето-звуковой (табло), "ПОЖАР" (12/24/220В)
ПОЖАР

BIALS

BIAS
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12/24В

Коробка распределительная

Шлейфовые линии АПС
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 мм

Линия питания 220В
Кабель силовой огнестойкий, UTS 201нг(A)-FRLS FE180 3x1,5 мм2

Адресные линии АПС / Линия интерфеса RS-485
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Условно-графические обозначения

ВК

С3

С2
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17эт.

17эт.

17эт.

Ситуационный план

Ин
в.N

 п
од

л.
По

дп
.и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Подпись

 Утв.

 Разраб.

Кол.уч.Изм. N докум. Дата
Стадия Лист Листов

Лист

 Н.контр.
 Проверил

Система автоматической охранно-пожарной
сигнализации и управления Р

 ГИП

Комплексная жилая застройка

АУПС

Формат А1 

План сети системы АСУД
со 2-го по 5-й этаж

20

Подп. ДатаДолжность Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Общие указания по монтажу:
1. Кабельные линии прокладываются по существующим строительным конструкциям в
кабель-канале/гофрошланге.
2. Электропитание 220В клапанов системы ДУ  и клапанов ОЗК данным проектом не учитывается смотри
проект ЭОМ.
3. Допускается изменение конфигурации и способа прокладки кабельных трасс в соответствии с
архитектурным оформлением защищаемых помещений объекта.
4. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей сигнализации до силовых и осветительных
проводов и кабелей должно быть не менее 0,5 м.
5. Расположение пожарных извещателей на потолке скорректировать на месте с учетом расположения
светильников и воздуховодов. Ручные пожарные извещатели устанавливать на  высоте  1,5 м от уровня чистого
пола до органов управления. Ручной пожарный извещатель должен быть закрыт крышкой и опломбирован.
6. Адресация извещателей выполнена условно. Адреса назначаются при пуске-наладке системы АУПС
7. После монтажа распределительной сети все отверстия в стенах и перекрытиях заделываются огнеупорным
легко удаляемым составом.
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исп.2В

ARK

Информационное табло - ИТ-1

Адресная метка пожарная МАКС-ТС Контролирует 2-х пороговый ШС с
токопотребляющими НР  извещателями с током нагрузки до 2мА, длиной до 800м

Адресная метка пожарная, охранная, контрольная МАКС-ТК
Контролирует 2-х пороговый ШС с извещателями с НЗ  контактным выходом.
До 20 пожарных, до 6 - охранных извещ.
Адресная метка МАКС-ТК (исп.3) с тремя независимыми (ШС) предназначена для
адресации извещений о пожаре, тревоге и  неисправностях от неадресных пожарных
извещателей с НЗ

Модуль адресный управляющий, МАКС-У

Модуль адресный управляющий, МАКС-У4 (с одним общим адресом)
Контролирует наличие напряжения питания управляемых  устройств 12-220В и
исправность цепи управления.

Модуль адресный управляющий, МАКС-УРП Реле управления реверсивным приводом
220В типа Belimo для  клапанов дымоудаления, огнезащитных и т.п.

Модуль адресный управляющий, МАКС-УОП

Изолятор адресной линии, РЛ-2

Дымовой адресно-аналоговый пожарный извещатель ИП 212-108 МАКС

Тепловой адресно-аналоговый пожарный извещатель ИП 101-50 МАКС

Ручной адресный пожарный извещатель, МАКС-ИПР

Адресное устройство дистанционного пуска УДП-И (УДП 513-15)

Извещатель охранный адрес. магнито-контактный МАКС-ДКД
предназначен для контроля открытия двери в зону безопасности  МГН для организации
функции холодного подпора воздуха

Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный  охранно-пожарный и управления
Юнитроник 496М исп.2В для работы при питании по 1 категории, не требует
установки АКБ

ШУП-5.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШУП-7.5
ШУПа

Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-5,5)
Мощность управляемого двигателя до 5,5 кВт

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ АДРЕСНЫЙ (ШУП-7,5)
Мощность управляемого двигателя до 7,5 кВт

ШПС
ШМП-1-1

ШПС
ШМП-2-1

ШПС
ШМП-3-1

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 395х310х150 (ШМП-1-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 500х400х150мм (ШМП-2-1 LIGHT IP31)

ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Шкаф монтажный коммутационный,
металлический  с монтажной платой 650х500х150мм (ШМП-3-1 LIGHT IP31)

Оповещатель световой (табло), "ВЫХОД" (12/24/220В)
ВЫХОД

BIAL

Оповещатель свето-звуковой (табло), "ПОЖАР" (12/24/220В)
ПОЖАР

BIALS

BIAS
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12/24В

Коробка распределительная

Шлейфовые линии АПС
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 мм

Линия питания 12/24В
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 мм

Линия питания 220В
Кабель силовой огнестойкий, UTS 201нг(A)-FRLS FE180 3x1,5 мм2

Адресные линии АПС / Линия интерфеса RS-485
Кабель сигнальный огнестойкий,  UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 мм

Условно-графические обозначения
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Формат А1 

План сети системы АСУД
со 6-го по 17-й этаж

21

Подп. ДатаДолжность Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Общие указания по монтажу:
1. Кабельные линии прокладываются по существующим строительным конструкциям в
кабель-канале/гофрошланге.
2. Электропитание 220В клапанов системы ДУ  и клапанов ОЗК данным проектом не учитывается смотри
проект ЭОМ.
3. Допускается изменение конфигурации и способа прокладки кабельных трасс в соответствии с
архитектурным оформлением защищаемых помещений объекта.
4. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей сигнализации до силовых и осветительных
проводов и кабелей должно быть не менее 0,5 м.
5. Расположение пожарных извещателей на потолке скорректировать на месте с учетом расположения
светильников и воздуховодов. Ручные пожарные извещатели устанавливать на  высоте  1,5 м от уровня чистого
пола до органов управления. Ручной пожарный извещатель должен быть закрыт крышкой и опломбирован.
6. Адресация извещателей выполнена условно. Адреса назначаются при пуске-наладке системы АУПС
7. После монтажа распределительной сети все отверстия в стенах и перекрытиях заделываются огнеупорным
легко удаляемым составом.
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Итого: 237,03

Общие указания по монтажу:
1. Кабельные линии прокладываются по существующим строительным конструкциям в кабель-канале/гофрошланге.
2. Электропитание 220В клапанов системы ДУ и клапанов ОЗК данным проектом не учитывается смотри проект ЭОМ.
3. Допускается изменение конфигурации и способа прокладки кабельных трасс в соответствии с архитектурным
оформлением защищаемых помещений объекта.
4. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей сигнализации до силовых и осветительных проводов и
кабелей должно быть не менее 0,5 м.
5. Расположение пожарных извещателей на потолке скорректировать на месте с учетом расположения светильников и
воздуховодов. Ручные пожарные извещатели устанавливать на  высоте  1,5 м от уровня чистого пола до органов управления.
Ручной пожарный извещатель должен быть закрыт крышкой и опломбирован.
6. Адресация извещателей выполнена условно. Адреса назначаются при пуске-наладке системы АУПС
7. После монтажа распределительной сети все отверстия в стенах и перекрытиях заделываются огнеупорным легко
удаляемым составом.
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Условно-графические обозначения

А32М
ARK Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный охранно- пожарный, управления и

пожаротушения МИНИТРОНИК A32М

А16-ТК-3

AMf

А16-МАУ
РZМ

А16-УОП-В
РZS

Метка адресная охранная для извещателей НЗ выход, А16-ТК-3

Адресный модуль для управления одним устройством АСПТ,  клапаном и др.
устройствами пожарной автоматики, А16-МАУ

Адресный модуль А16-УОП-В  для управления  с постоянно включенными табло
«Выход» (=12/24В, 0,4А).

ВTH Дымовой адресно-аналоговый пожарный извещатель ИП 212-108 (А16-ДИП)

BTM

А16-СМК

СМК

Ручной адресный пожарный извещатель, A16-ИПР

Извещатель охранный адресный магнито-контактный А16-СМК
предназначен для охраны объекта от несанкционированного  проникновения при работе
в составе системы «Минитроник А32».

Оповещатель световой (табло), "ВЫХОД" (12/24/220В)
ВЫХОД

BIAL

BIAS
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12/24В
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23.1

«ШУП 5,5»
ТУ 4371-021-66309897-2017

«ШУП 7,5»
ТУ 4371-021-66309897-2017

ЮНИТЕСТ

«ШУП 5,5»

РАБОТА

НЕИСПРАВНОСТЬ

РУЧНОЙ ПУСК

ПУСК ОСУЩЕСТВЛЕН

РУЧНОЙ РЕЖИМ

РУЧНОЙ

ПУСК

АВТОМАТ.

ПУСК

ОТКЛЮЧЕН

ТУ 4371-021-66309897-2017

ЮНИТЕСТ

«ШУП 7,5»

РАБОТА

НЕИСПРАВНОСТЬ

РУЧНОЙ ПУСК

ПУСК ОСУЩЕСТВЛЕН

РУЧНОЙ РЕЖИМ

РУЧНОЙ

ПУСК

АВТОМАТ.

ПУСК

ОТКЛЮЧЕН

ТУ 4371-021-66309897-2017

Управление противодымной вентиляцией
ШУПа-7.5: Дымоудаление  ДУ1 ( ДУ2, ДУ3)

«ШУП 5,5»
ТУ 4371-021-66309897-2017

ЮНИТЕСТ

«ШУП 5,5»

РАБОТА

НЕИСПРАВНОСТЬ

РУЧНОЙ ПУСК

ПУСК ОСУЩЕСТВЛЕН

РУЧНОЙ РЕЖИМ

РУЧНОЙ

ПУСК

АВТОМАТ.

ПУСК

ОТКЛЮЧЕН

ТУ 4371-021-66309897-2017

«ШУП 5,5»
ТУ 4371-021-66309897-2017

ЮНИТЕСТ

«ШУП 5,5»

РАБОТА

НЕИСПРАВНОСТЬ

РУЧНОЙ ПУСК

ПУСК ОСУЩЕСТВЛЕН

РУЧНОЙ РЕЖИМ

РУЧНОЙ

ПУСК

АВТОМАТ.

ПУСК

ОТКЛЮЧЕН

ТУ 4371-021-66309897-2017

«ШУП 5,5»
ТУ 4371-021-66309897-2017

ЮНИТЕСТ

«ШУП 5,5»

РАБОТА

НЕИСПРАВНОСТЬ

РУЧНОЙ ПУСК

ПУСК ОСУЩЕСТВЛЕН

РУЧНОЙ РЕЖИМ

РУЧНОЙ

ПУСК

АВТОМАТ.

ПУСК

ОТКЛЮЧЕН

ТУ 4371-021-66309897-2017

«ШУП 5,5»
ТУ 4371-021-66309897-2017

ЮНИТЕСТ

«ШУП 5,5»

РАБОТА

НЕИСПРАВНОСТЬ

РУЧНОЙ ПУСК

ПУСК ОСУЩЕСТВЛЕН

РУЧНОЙ РЕЖИМ

РУЧНОЙ

ПУСК

АВТОМАТ.

ПУСК

ОТКЛЮЧЕН

ТУ 4371-021-66309897-2017

Управление противодымной вентиляцией
ШУПа-5.5: Подпор ПД4 ( ПД8, ПД12)

Управление противодымной вентиляцией
ШУПа-5.5: Подпор ПД3.2 ( ПД7.2, ПД11.2)

Управление противодымной вентиляцией
ШУПа-5.5: Подпор ПД1.2 ( ПД7.1, ПД11.1)

Управление противодымной вентиляцией
ШУПа-5.5: Подпор ПД2( ПД6, ПД10)

Лифтовая шахта

Управление противодымной вентиляцией
ШУПа-5.5: Подпор ПД1( ПД5, ПД9)

Лифтовая шахта

План расположения приборов Минитроник А32М.       

Примерный план расположения шкафов управления ШУП

План расположения приборов Юнитроник 496М.       

ШМП-3-1 LIGHT IP31
(650х500х150)

ЮНИТЕСТ

ЮНИТРОНИК 496М

АДРЕСНО-АНАЛОГАВАЯ СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РЛ-2

ЮНИТЕСТ

РЛ-2

ЮНИТЕСТ

РЛ-2

ЮНИТЕСТ

МАКС-У

NNNN

ЮНИТЕСТ

ШМП-3-1 LIGHT IP31
(650х500х150)

ЮНИТЕСТ

ЮНИТРОНИК 496М

АДРЕСНО-АНАЛОГАВАЯ СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РЛ-2

ЮНИТЕСТ

РЛ-2

ЮНИТЕСТ

РЛ-2

ЮНИТЕСТ

МАКС-У

NNNN

ЮНИТЕСТ

Электрические схемы подключений
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Расположение клемм подключения на системной плате ППКОПУ "Юнитроник 496М исп.2".

А

В

Питание+12В

Общ.

RS485

ВПУ

(200 мА)

RS485

ВПУ 1...7

ИТ-1 1...8

Система 

речевого оповещения

USBПО Конфигуратор

А

В

ТМ

Общ.

RS485

Memory

Touch

ПО Мониторинг

Memory

Touch

Ключ

5,6 кОм

Rок

Дисплей

Разъем подключения

внутреннего дисплея

Линия А Линия Б Линия В Линия Г

+
 
А

2

-
 
А

2

+
 
А

1

-
 
А

1

+
 
Б

2

-
 
Б

2

+
 
Б

1

-
 
Б

1

+
 
В

2

-
 
В

2

+
 
В

1

-
 
В

1

+
 
Г
2

-
 
Г
2

+
 
Г
1

-
 
Г
1

1 2

Сирена

ОК

Подключение 4-х адресных линий

Н
Р

О
б

щ
.

Н
З

Н
Р

О
б

щ
.

Н
З

Н
Р

О
б

щ
.

Н
З

Н
Р

О
б

щ
.

Н
З

Подключение к "сухим" контактам

4-х программируемых реле

(5А/220VAC, 36 VDC)

КОНТРОЛЬ СИРЕНЫ

откл

вкл

РЕЛЕ 1 РЕЛЕ 2
РЕЛЕ 3 РЕЛЕ 4

Элемент питания

CR2032

24В

+ -

L N

~220В

Импульсный

блок питания

(100W/150W/200W)

КОРПУС

GND

GND

N

L

~220В

ВХОД

Однофазная система

электроснабжения

+24В

ВЫХОД

-24В

+24В

-24В

+24В

-24В

+24В

Питание

перефирийных

устройств

24VDC

100W/

150W/

200W

"Омега Саунд"
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4

+

3

-

2

+

1

+

-

+

-

+

-

Адресная линия

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

Ответвление адресной линии

АУ

АУ

АУ АУ
АУ

к другим АУ 

к ППКОПУ "Юнитроник 496М"

РЛ-2

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

к ППКОПУ "Юнитроник 496М"

к другим АУ 

АУ - адресное устройство

РЛ-2 - адреса в системе не занимает,

Примечание:

имеет светодиодную индикацию КЗ

Защита адресной линии с помощью размыкателя линии РЛ-2.

A

B

ИТ-1 ИТ-1

B A

+24В -24В
B A

+24В -24В

R1

Схема подключения информационных табло (ИТ-1).

Примечание:

R1 = 100 Ом  ± 5%  P=0,25Вт.

ППКОПУ "Юнитроник-496М исп.2"

+24В

ВЫХОД

-24В

+24В

-24В

+24В

-24В

+24В

Линия связи RS-485

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

Линия питания =24В

UT 105нг(A) FRLS FE 180 1*2*1.0mm
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+

1
2

3

_

+

5
6

4
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_

Источник

питания

24В

_

+

М
А

К
С

-
Т

С

4321

4 3

21

4 3

21

R
о

к

4 3

21

+

_

J1J2

Шлейф сигнализации

Адресная линия

к ППКОПУ "Юнитроник 496М"

Схема соединения МАКС-ТС с ИП 212-90 и ИПР-И исп.2.

- для метки МАКС-ТС от 1 до 15 шт (0мА<N<2мА).

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

Количество подключаемых извещателей:

Rок = 4.7 кОм  ±5%  P=0,25Вт.

Примечание:

к другим АУ 

+

_

+

_

_

+

ИПР-И исп.2

ИП 212-90 ИП 212-90 ИП 212-90

Линия питания =24В

UT 105нг(A) FRLS FE 180 1*2*1.0mm

Примечание:

Количество пожарных извещателей, не более 20 шт.

Rок = 560 Ом  ±5%  P=0,25Вт.

Схема соединения МАКС-ТК и извещателей пожарных ИП103-5/2-АI*ЮТ со встроенной оптической индикацией

и резистором с раздельной выдачей сигналов "Внимание" и "Пожар".

1
3

2
4

М
А

К
С

-
Т

К

_

+

_

+

Адресная линия к ППКОПУ "Юнитроник 496М"

+

_

+

_

Шлейф сигнализации

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

R
о

к

к другим АУ 

J1

Ин
в.N

 п
од

л.
По

дп
.и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Подп.Изм. Лист Дата

Лист

Кол. N°док. 23.4

1

Формат А3

Электрические схемы подключений



Rок = 10 кОм  ± 5%  P=0,25Вт (для напряжения питания 24В).

J2: тест/активация модуля при программировании адреса.

Тип  применяемых  диодов  определяется  током  нагрузки:  КД510  для  токов  до  200 мА, 

Rок = 5.6 кОм  ± 5%  P=0,25Вт (для напряжения питания 12В).

Примечание:

к ППКОПУ "Юнитроник 496М"

Линия СОУЭ 

=24В

Адресная линия к ППКОПУ "Юнитроник 496М"

Линия питания =24B

D D
D D

R
о

к

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

Источник

питания

к другим АУ 

+

_

МАКС-УОП

Схема подключения звуковых оповещателей к модулю адресному управляющему МАКС-УОП.

Максимальный ток нагрузки - 3А.

J1: установлен - импульный режим работы (реле включается на 5 сек.), снят - постоянный режим 

UT 105нг(A) FRLS FE 180 1*2*1.0mm

UT 105нг(A) FRLS FE 180 1*2*1.0mm

J1: снят

J2: снят

1N5819 для токов до 1А, 1N5822 для токов до 3А.

(реле включается до отмены тревоги). 
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21

МАКС-ИПР

Схема подключения извещателя пожарного ручного адресного МАКС-ИПР

+

_

+

-

к другим АУ 

+

-

к ППКОПУ "Юнитроник 496М"

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

к ППКОПУ "Юнитроник 496М"

Адресная линия

МАКС-УДП

и адресного устройства дистанционного пуска МАКС-УДП.

_

+

Схема соединения МАКС-ТС с устройством дистанционного пуска УДП-И

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

1
2

3

_

+

5
6

М
А

К
С

-
Т

С

4

+

_

Источник

питания

=24В

_

+

+

-

Адресная линия

к другим АУ 

Шлейф сигнализации

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

+

_

к ППКОПУ "Юнитроник 496М"

J1J2

6543

УДП-И

8 7

J1

J3
J2

6543

УДП-И

8 7

J1

J3
J2

с индикацией "Норма" и "Пожар".

R
о

к

- для метки МАКС-ТС от 1 до 50 шт (0мА<N<2мА).

Количество подключаемых устройств:

Rок = 4.7 кОм  ±5%  P=0,25Вт.

Примечание:
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Схема соединения МАКС-УРП с реверсивным приводом 220В.

1

5

2

3

-

4

6

7

+

-

+

J1

-

J3

+

+ -

R1

J2

Rок

R1

Открыт > 5°
Открыт > 85°

М

"О""З"

L

N

~220В,50Гц.

Адресная линия

к ППКОПУ "Юнитроник 496М"

МАКС-УРП

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

Примечание:

R1 =2.7 кОм  ± 5%  P=0,25Вт.

В зависимости от конструкции привода, например привод производства Nanotek 

Rок = 560 Ом  ± 5%  P=0,25Вт.

Коммутационную коробку К1 устанавливать в непосредственной близости от привода.

Джампер 1: Установлен – импульсный режим работы реле: при поступлении сигнала «Внимание» или «Пожар» (устанавливается при программировании модуля) 

выход

реле

R2

Линия питания ~220В

UT 201нг(A) FRLS FE 180 3*1.5мм2

Контрольный ШС (КШС)

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

при необходимости установить нагрузочный резистор  R2 =100 кОм  ± 5%  P=0,5Вт в непосредственной близости от привода. 

модуль включает реле на 3 сек. Джампер снят – режим постоянного включения реле: при Внимании/Пожаре реле включено постоянно, т.е. до отмены тревоги;

Джампер 2: Установлен – контроль цепи управления отключен; 

Джампер 3: Тест/ Активация модуля при программировании адреса 
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Схема соединения МАКС-У и нормально-включенной нагрузкой (табло)*.

- ++ -

2

1

5 76
1

2
3 4

+ -

3

к ППКОПУ "Юнитроник 496М"

Адресная линия
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Схема соединения МАКС-У и нормально-выключенной нагрузкой (сирена, табло).

=12/24В

*  -  преимуществом является контроль внутренних цепей оборудования

Rок = 560 Ом  ±5%  P=0,25Вт.

 Джампер 1: Контроль цепи управления (снят - включен) 

 Джампер 2: Режим работы реле (снят - постоянный, реле включается включается и выключается по команде ППКОПУ). 

 Джампер 3: Тест/ Активация модуля при программировании адреса. 
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* *  -  при слаботочной  нагрузке (светодиодное табло, сирена, некоторые приводы клапанов) 

возможна подсветка табло или слабое звучание оповещателя за счет протекания через них

тока контроля цепи управления. Для устранения влияния тока контроля рекомендуется 

замыкать выключенную нагрузку.

нормально-включенная нагрузка23
-

*  -  преимуществом является контроль наличия напряжения питания

Н

* *  -  при слаботочной  нагрузке (светодиодное табло, сирена, некоторые приводы клапанов) 

возможна подсветка табло или слабое звучание оповещателя за счет протекания через них

тока контроля цепи управления. Для устранения влияния тока контроля рекомендуется 

замыкать выключенную нагрузку.

Rок = 560 Ом  ±5%  P=0,25Вт.

 Джампер 1: Контроль цепи управления (снят - включен) 

 Джампер 2: Режим работы реле (снят - постоянный, реле включается включается и выключается по команде ППКОПУ). 

 Джампер 3: Тест/ Активация модуля при программировании адреса. 
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Цепи контроля

J1 - установить

J2 - удалить

Схема соединения МАКС-У с приводом клапана. Электромеханический привод "Belimo".
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к ППКОПУ "Юнитроник 496М"

UT 505нг(A) FRLS FE 180 1*2*0.5mm

к другим АУ 

Примечание:

R1 = 2,7 кОм  ± 5%  P=0,25Вт.

Rок = 560 Ом  ± 5%  P=0,25Вт.

J1 - контроль цепи управления (установлен - отключен) 

J2 - режим работы реле (установлен - импульсный) 
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Схема подключения адресного шкафа управления ШУП3/ШУП15.

ППКОПУ

система

э/снабжения

~ 380 В

Юнитроник 496М

~ 220 В
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Примечание:

Шкаф управления приводом адресный ШУП 3 / ШУП 15 имеет возможность включать вспомогательные 

исполнительные устройства (задвижки, жалюзи, клапаны и др.) путем подачи на них через контакты реле 

переменного напряжения 220В с величиной тока не более 0,5 А, а также контролирует и передает на АПКП

информацию о крайних положениях вспомогательных исполнительных устройств. 

В «ШУП3/ШУП15 исп. 2» «Датчики положения клапана» и «Соленоид привода клапана» отсутствуют.
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Схема подключения извещателя охранного адресного магнитоконтактного МАКС-СМК и 

ППКОПУ

Юнитроник 496М
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Расположение клемм подключения на системной плате ППКОПУ "Минитроник-А32М". 
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Схема подключения адресных дымовых пожарных извещателей А16-ДИП (ИП212-108). 

Схема подключения адресного ручного пожарного извещателя  А16-ИПР. 
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Схема подключения световых оповещателей (табло "Выход") к модулю адресному управляющему А16-УОП-В.     
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Схема подключения извещателя охранного адресного 

ППКОПУ

Минитроник А32М

Адресная линия

к другим адресным устройствам

"+"

"-"

А16-СМК

б
е

л
ы

й

магнитоконтактного А16-СМК. 

Ин
в.N

 п
од

л.
По

дп
.и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Подп.Изм. Лист Дата

Лист

Кол. N°док. 23.15

1

Формат А3

Электрические схемы подключений

AutoCAD SHX Text
Цепи контроля

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Джампер 1 - установить

AutoCAD SHX Text
Джампер 2 - удалить

AutoCAD SHX Text
~220В,50Гц.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
М

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
К1( 5)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
S5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
К2( 80)

AutoCAD SHX Text
А16-МАУ

AutoCAD SHX Text
50Гц, 220В, 24В

AutoCAD SHX Text
8/3Вт

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
А16-ТК-3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
С

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
Rок

AutoCAD SHX Text
Rок

AutoCAD SHX Text
Rок

AutoCAD SHX Text
Rок=560 Ом

AutoCAD SHX Text
(входит в комплект поставки)

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
5%%%, 0,25Вт

AutoCAD SHX Text
R1 = 2,2 кОм

AutoCAD SHX Text
(не входит в комплект поставки)

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
UT505нг(A)FRLS FE 180 1x2x0.5mm

AutoCAD SHX Text
UTS201нг(A)-FRLS FE180 2x1.5мм2

AutoCAD SHX Text
Линия системы питания 220в

AutoCAD SHX Text
Линия системы контроля

AutoCAD SHX Text
Джампер 1 - Вкл./выкл. контроля цепи управления

AutoCAD SHX Text
Джампер 2 - Режим работы реле - постоянный/импульсный

AutoCAD SHX Text
UT505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0.5mm

AutoCAD SHX Text
UT505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0.5mm

AutoCAD SHX Text
Информационная (адресная) линия

AutoCAD SHX Text
Информационная (адресная) линия



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

1. Центральное оборудование.
1 Прибор адресно-аналоговый охранно-пожарный и управления ППКОПУ Юнитроник 496М исп.2В ТД «Юнитест» шт. 3

2 Извещатель охранный адресный магнитоконтактный МАКС-СМК ТД «Юнитест» шт. 3

3 Шкаф с монтажной платой  (650х500х150) ШМП-3-1 LIGHT IP31 ТД «Тинко-СБ» ком. 3

4 Шкаф управления (электродвигателем) адресный, 5,5 кВт ШУП 5,5 ТД «Юнитест» шт. 15

5 Шкаф управления (электродвигателем) адресный, 7,5 кВт ШУП 7,5 ТД «Юнитест» шт. 3

6 Объектовая станция РСПИ ПАК "Стрелец-Мониторинг" ОС «ИнформТелесеть» шт. 1

7 Выносная антенна Anli A-100 MU «ИнформТелесеть» шт. 1

8 Кабель подключения объектовой станции 10D-FB PVC «ИнформТелесеть» м. 100

9 Разъемы для подключения объектовой станции «ИнформТелесеть» ком. 1

10 Адресная метка с тремя независимыми шлейфами сигнализации (ШС) МАКС-ТК (исп.3) ТД «Юнитест» шт. 4 оборудование АПН

11 Модуль адресный управляющий реле и инженерный шлейф сигнализации МАКС-У ТД «Юнитест» шт. 3 оборудование АПН

12 Модуль адресный управляющий (содержит два реле) МАКС-У исп.2 ТД «Юнитест» шт. 3 оборудование АПН

13 Адресный модуль для управления одним устройством A16-МАУ ТД «Юнитест» шт. 5 оборудование АПН
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

14 Размыкатель линии РЛ-2 ТД «Юнитест» шт. 6

2. Кабельные изделия и материалы.
1 Огнестойкий кабель адресной линии, линии связи RS-485 и ШС UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 ТД «Юнитест» м. 200

2 Огнестойкий кабель силовой ~220В UTS 201нг(A)-FRLS FE180 3x1,5 ТД «Юнитест» м. 150

3 Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=16 (91916) ТД «Тинко-СБ» м. 200

4 Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=20 (91920) ТД «Тинко-СБ» м. 100

5 Скоба металлическая двухлапковая СМД 16-17 (100 шт) ТД «Тинко-СБ» уп. 4

6 Скоба металлическая двухлапковая  СМД 19-20 (100 шт) ТД «Тинко-СБ» уп. 2

7 Коробка коммутационная для 4х2 проводов КС-4 ТД «Тинко-СБ» шт. 5
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

1. Оборудование. Секция №1
1 Извещатель адресно-аналоговый дымовой ИП 212-108 МАКС ТД «Юнитест» шт. 2

2 Извещатель пожарный тепловой максимально - дифференциальный адресный ИП 101-50 МАКС ТД «Юнитест» шт. 34

3 Извещатель адресный охранно-пожарный ручной МАКС-ИПР ТД «Юнитест» шт. N

4 Адресное устройство дистанционного пуска (Пуск насосов, синий корпус) МАКС-УДП ТД «Юнитест» шт. 17

5 Размыкатель линии РЛ-2 ТД «Юнитест» шт. 17

6 Извещатель охранный адресный магнито-контактный МАКС-ДКД ТД «Юнитест» шт. 16

7 Модуль адресный управляющий. Реле управления реверсивным приводом 220В МАКС-УРП ТД «Юнитест» шт. 68

8 Модуль адресный управляющий реле и инженерный шлейф сигнализации МАКС-У ТД «Юнитест» шт. 2

9 Модуль адресный управляющий. формирования четырех управляющих
сигналов МАКС-У4 ТД «Юнитест» шт. 2

10 Адресная метка с тремя независимыми шлейфами сигнализации (ШС) МАКС-ТК (исп.3) ТД «Юнитест» шт. 5

11 Информационное табло (индикация этажа при сигнале "Пожар") 1.IB.1 ТД «Юнитест» шт. 1

12 Модуль адресный управляющий. Выход напряжения (=12/24В, 3А) МАКС-УОП ТД «Юнитест» шт. 2

13 Оповещатель звуковой Маяк-24-3М1 ТД «Тинко-СБ» шт. 33
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

14 Оповещатель комбинированный свето-звуковой (табло "Пожар") КОП-24С ТД «Тинко-СБ» шт. 1

15 Оповещатель световой (табло "ВЫХОД") Топаз-24 ТД «Тинко-СБ» шт. 52

16 Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-52 СИ ТД «Тинко-СБ» шт. 304

17 Адресная метка пожарная, охранная, контрольная МАКС-ТК ТД «Юнитест» шт. 96

18 Тепловой пожарный извещатель, темп. срабатывания 54°, НЗ контакты ИП 103-5/2-А1*ЮТ ТД «Юнитест» шт. 288

19 Адресная метка пожарная МАКС-ТС ТД «Юнитест» шт. 17

20 Извещатель пожарный дымовой с системой самотестирования ИП 212-90 (ОДИН ДОМА-2) ТД «Юнитест» шт. 89

21 Извещатель пожарный ручной для любых ПКП, красный корпус. ИПР-И исп.2 ТД «Юнитест» шт. 17

22 Устройство дистанционного пуска (ПУСК Дымоудаления), желтый корпус. УДП-И (ПУСК) ТД «Юнитест» шт. 17
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

2. Кабельные изделия и материалы.
1 Огнестойкий кабель адресной линии, линии связи RS-485 и ШС UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 ТД «Юнитест» м. 2800

3 Огнестойкий кабель линий оповещения и питания 12 / 24В UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 ТД «Юнитест» м. 1000

4 Огнестойкий кабель линий оповещения и питания 12 / 24В UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 ТД «Юнитест» м. 100

5 Огнестойкий кабель силовой ~220В UTS 201нг(A)-FRLS FE180 2x1,5 ТД «Юнитест» м. 150

6 Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=16 (91916) ТД «Тинко-СБ» м. 3000

7 Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=20 (91920) ТД «Тинко-СБ» м. 200

8 Скоба металлическая двухлапковая СМД 16-17 (100 шт) ТД «Тинко-СБ» уп. 60

9 Скоба металлическая двухлапковая  СМД 19-20 (100 шт) ТД «Тинко-СБ» уп. 4

10 Коробка коммутационная для 4х2 проводов КС-4 ТД «Тинко-СБ» шт. 86

11 Диод 1N5819 ТД «Тинко-СБ» шт. 53

12 Коробка ответвительная с 4 кабельными вводами Коробка TYCO 70 мм (67020) шт. 70

13 Зажим винтовой ЗВИ-3 1,0-2,5 кв.мм 12 пар (UZV3-003-04) шт. 35

14 Короб 20х10 ЭЛЕКОР (СКК10-020-010-1-К01) м. 80
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

1. Оборудование. Секция №2
1 Извещатель адресно-аналоговый дымовой ИП 212-108 МАКС ТД «Юнитест» шт. 2

2 Извещатель пожарный тепловой максимально - дифференциальный адресный ИП 101-50 МАКС ТД «Юнитест» шт. 36

3 Извещатель адресный охранно-пожарный ручной МАКС-ИПР ТД «Юнитест» шт. N

4 Адресное устройство дистанционного пуска (Пуск насосов, синий корпус) МАКС-УДП ТД «Юнитест» шт. 17

5 Размыкатель линии РЛ-2 ТД «Юнитест» шт. 17

6 Извещатель охранный адресный магнито-контактный МАКС-ДКД ТД «Юнитест» шт. 16

7 Модуль адресный управляющий. Реле управления реверсивным приводом 220В МАКС-УРП ТД «Юнитест» шт. 68

8 Модуль адресный управляющий реле и инженерный шлейф сигнализации МАКС-У ТД «Юнитест» шт. 2

9 Модуль адресный управляющий. формирования четырех управляющих
сигналов МАКС-У4 ТД «Юнитест» шт. 2

10 Адресная метка с тремя независимыми шлейфами сигнализации (ШС) МАКС-ТК (исп.3) ТД «Юнитест» шт. N

11 Информационное табло (индикация этажа при сигнале "Пожар") 1.IB.1 ТД «Юнитест» шт. 2

12 Модуль адресный управляющий. Выход напряжения (=12/24В, 3А) МАКС-УОП ТД «Юнитест» шт. 2

13 Оповещатель звуковой Маяк-24-3М1 ТД «Тинко-СБ» шт. 51
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

14 Оповещатель комбинированный свето-звуковой (табло "Пожар") КОП-24С ТД «Тинко-СБ» шт. 2

15 Оповещатель световой (табло "ВЫХОД") Топаз-24 ТД «Тинко-СБ» шт. 55

16 Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-52 СИ ТД «Тинко-СБ» шт. 335

17 Адресная метка пожарная, охранная, контрольная МАКС-ТК ТД «Юнитест» шт. 152

18 Тепловой пожарный извещатель, темп. срабатывания 54°, НЗ контакты ИП 103-5/2-А1*ЮТ ТД «Юнитест» шт. 453

19 Адресная метка пожарная МАКС-ТС ТД «Юнитест» шт. 19

20 Извещатель пожарный дымовой с системой самотестирования ИП 212-90 (ОДИН ДОМА-2) ТД «Юнитест» шт. 130

21 Извещатель пожарный ручной для любых ПКП, красный корпус. ИПР-И исп.2 ТД «Юнитест» шт. 19

22 Устройство дистанционного пуска (ПУСК Дымоудаления), желтый корпус. УДП-И (ПУСК) ТД «Юнитест» шт. 17

Ин
в.N

 п
од

л.
По

дп
.и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Подп.Изм. Лист Дата

Лист

Кол. N°док. 3.2

1

Формат А3

Спецификация оборудования изделий и материалов.
Секция №2



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

2. Кабельные изделия и материалы.
1 Огнестойкий кабель адресной линии, линии связи RS-485 и ШС UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 ТД «Юнитест» м. 3600

3 Огнестойкий кабель линий оповещения и питания 12 / 24В UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 ТД «Юнитест» м. 1600

4 Огнестойкий кабель линий оповещения и питания 12 / 24В UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 ТД «Юнитест» м. 100

5 Огнестойкий кабель силовой ~220В UTS 201нг(A)-FRLS FE180 2x1,5 ТД «Юнитест» м. 150

6 Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=16 (91916) ТД «Тинко-СБ» м. 4500

7 Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=20 (91920) ТД «Тинко-СБ» м. 200

8 Скоба металлическая двухлапковая СМД 16-17 (100 шт) ТД «Тинко-СБ» уп. 90

9 Скоба металлическая двухлапковая  СМД 19-20 (100 шт) ТД «Тинко-СБ» уп. 4

10 Коробка коммутационная для 4х2 проводов КС-4 ТД «Тинко-СБ» шт. 110

11 Диод 1N5819 ТД «Тинко-СБ» шт. 110

12 Коробка ответвительная с 4 кабельными вводами Коробка TYCO 70 мм (67020) шт. 100

13 Зажим винтовой ЗВИ-3 1,0-2,5 кв.мм 12 пар (UZV3-003-04) шт. 50

14 Короб 20х10 ЭЛЕКОР (СКК10-020-010-1-К01) м. 100
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

1. Оборудование. Секция №2
1 Извещатель адресно-аналоговый дымовой ИП 212-108 МАКС ТД «Юнитест» шт. 2

2 Извещатель пожарный тепловой максимально - дифференциальный адресный ИП 101-50 МАКС ТД «Юнитест» шт. 36

3 Извещатель адресный охранно-пожарный ручной МАКС-ИПР ТД «Юнитест» шт. N

4 Адресное устройство дистанционного пуска (Пуск насосов, синий корпус) МАКС-УДП ТД «Юнитест» шт. 17

5 Размыкатель линии РЛ-2 ТД «Юнитест» шт. 17

6 Извещатель охранный адресный магнито-контактный МАКС-ДКД ТД «Юнитест» шт. 16

7 Модуль адресный управляющий. Реле управления реверсивным приводом 220В МАКС-УРП ТД «Юнитест» шт. 68

8 Модуль адресный управляющий реле и инженерный шлейф сигнализации МАКС-У ТД «Юнитест» шт. 2

9 Модуль адресный управляющий. формирования четырех управляющих
сигналов МАКС-У4 ТД «Юнитест» шт. 2

10 Адресная метка с тремя независимыми шлейфами сигнализации (ШС) МАКС-ТК (исп.3) ТД «Юнитест» шт. N

11 Информационное табло (индикация этажа при сигнале "Пожар") 1.IB.1 ТД «Юнитест» шт. 2

12 Модуль адресный управляющий. Выход напряжения (=12/24В, 3А) МАКС-УОП ТД «Юнитест» шт. 2

13 Оповещатель звуковой Маяк-24-3М1 ТД «Тинко-СБ» шт. 51
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

14 Оповещатель комбинированный свето-звуковой (табло "Пожар") КОП-24С ТД «Тинко-СБ» шт. 2

15 Оповещатель световой (табло "ВЫХОД") Топаз-24 ТД «Тинко-СБ» шт. 55

16 Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-52 СИ ТД «Тинко-СБ» шт. 335

17 Адресная метка пожарная, охранная, контрольная МАКС-ТК ТД «Юнитест» шт. 152

18 Тепловой пожарный извещатель, темп. срабатывания 54°, НЗ контакты ИП 103-5/2-А1*ЮТ ТД «Юнитест» шт. 453

19 Адресная метка пожарная МАКС-ТС ТД «Юнитест» шт. 19

20 Извещатель пожарный дымовой с системой самотестирования ИП 212-90 (ОДИН ДОМА-2) ТД «Юнитест» шт. 130

21 Извещатель пожарный ручной для любых ПКП, красный корпус. ИПР-И исп.2 ТД «Юнитест» шт. 19

22 Устройство дистанционного пуска (ПУСК Дымоудаления), желтый корпус. УДП-И (ПУСК) ТД «Юнитест» шт. 17
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

2. Кабельные изделия и материалы.
1 Огнестойкий кабель адресной линии, линии связи RS-485 и ШС UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 ТД «Юнитест» м. 3600

3 Огнестойкий кабель линий оповещения и питания 12 / 24В UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 ТД «Юнитест» м. 1600

4 Огнестойкий кабель линий оповещения и питания 12 / 24В UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 ТД «Юнитест» м. 100

5 Огнестойкий кабель силовой ~220В UTS 201нг(A)-FRLS FE180 2x1,5 ТД «Юнитест» м. 150

6 Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=16 (91916) ТД «Тинко-СБ» м. 4500

7 Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=20 (91920) ТД «Тинко-СБ» м. 200

8 Скоба металлическая двухлапковая СМД 16-17 (100 шт) ТД «Тинко-СБ» уп. 90

9 Скоба металлическая двухлапковая  СМД 19-20 (100 шт) ТД «Тинко-СБ» уп. 4

10 Коробка коммутационная для 4х2 проводов КС-4 ТД «Тинко-СБ» шт. 110

11 Диод 1N5819 ТД «Тинко-СБ» шт. 110

12 Коробка ответвительная с 4 кабельными вводами Коробка TYCO 70 мм (67020) шт. 100

13 Зажим винтовой ЗВИ-3 1,0-2,5 кв.мм 12 пар (UZV3-003-04) шт. 50

14 Короб 20х10 ЭЛЕКОР (СКК10-020-010-1-К01) м. 100
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

1. Оборудование.
1 Прибор адресно-аналоговый охранно-пожарный и управления ППКОПУ Минитроник А32М ТД «Юнитест» шт. 5

2 АКБ 12В 2,3Ач ТД «Юнитест» шт. 5

3 Шкаф с монтажной платой  (500х400х150) ШМП-2-1 LIGHT IP31 ТД «Тинко-СБ» шт. 5

4 Световое табло "ВЫХОД" Топаз-12 ТД «Тинко-СБ» шт. 10

5 Звуковой оповещатель Маяк-12-3М1 ТД «Тинко-СБ» шт. 6

6 Извещатель адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный ИП 212-108 (А16-ДИП) ТД «Юнитест» шт. 47

7 Извещатель адресный пожарный ручной. A16-ИПР ТД «Юнитест» шт. 5

8 Адресный модуль для управления табло «Выход» (=12/24В, 0,4А) A16-УОП-В ТД «Юнитест» шт. 5

9 Адресный модуль управления  (от 12В (5А) до 220В (0,5А, кратковременно 1А) A16-МАУ ТД «Юнитест» шт. 10

10 Контрольная адресная метка для подключения трех ШС A16-ТК-3 ТД «Юнитест» шт. 5

11 Извещатель охранный магнитоконтактный адресный А16-СМК ТД «Юнитест» шт. 5

12 Устройство дистанционного пуска (Пуск Насосов), синий корпус. УДП-И (ПУСК) ТД «Юнитест» шт. 5
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

2. Кабельные изделия и материалы.
1 Огнестойкий кабель адресной линии, линии связи RS-485 и ШС UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 ТД «Юнитест» м. 400

2 Огнестойкий кабель линий оповещения и питания 12 / 24В UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 ТД «Юнитест» м. 200

3 Огнестойкий кабель силовой ~220В UTS 201нг(A)-FRLS FE180 3x1,5 ТД «Юнитест» м. 150

4 Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=16 (91916) ТД «Тинко-СБ» м. 300

5 Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=20 (91920) ТД «Тинко-СБ» м. 200

6 Скоба металлическая двухлапковая СМД 16-17 (100 шт) ТД «Тинко-СБ» уп. 6

7 Скоба металлическая двухлапковая  СМД 19-20 (100 шт) ТД «Тинко-СБ» уп. 6

8 Короб 20х10 ЭЛЕКОР (СКК10-020-010-1-К01) ТД «Тинко-СБ» м. 10

9 Коробка коммутационная для 4х2 проводов КС-4 ТД «Тинко-СБ» шт. 16

10 Диод 1N5819 ТД «Тинко-СБ» шт. 16
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

1. Оборудование. Техническое подполье
1 Извещатель адресно-аналоговый дымовой ИП 212-108 МАКС ТД «Юнитест» шт. 12

2 Извещатель пожарный ручной адресный МАКС-ИПР ТД «Юнитест» шт. 9

3 Адресное устройство дистанционного пуска (Пуск насосов, синий корпус) МАКС-УДП ТД «Юнитест» шт. 3

4 Модуль адресный управляющий реле и инженерный шлейф сигнализации МАКС-У ТД «Юнитест» шт. 9

5 Размыкатель линии РЛ-2 ТД «Юнитест» шт. 6

6 Оповещатель звуковой Маяк-24-3М1 ТД «Тинко-СБ» шт. 4

2. Кабельные изделия и материалы.
1 Огнестойкий кабель адресной линии, линии связи RS-485 и ШС UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x0,5 ТД «Юнитест» м. 200

3 Огнестойкий кабель линий оповещения и питания 12 / 24В UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,0 ТД «Юнитест» м. 100

4 Огнестойкий кабель линий оповещения и питания 12 / 24В UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,5 ТД «Юнитест» м. 200

5 Огнестойкий кабель силовой ~220В UTS 201нг(A)-FRLS FE180 2x1,5 ТД «Юнитест» м. 50

6 Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=16 (91916) ТД «Тинко-СБ» м. 500

7 Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение D=20 (91920) ТД «Тинко-СБ» м. 50

8 Скоба металлическая двухлапковая СМД 16-17 (100 шт) ТД «Тинко-СБ» уп. 10

Ин
в.N

 п
од

л.
По

дп
.и

 д
ат

а
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Подпись

 Утв.

 Разраб.

Кол.уч.Изм. N докум. Дата
Стадия Лист Листов

Лист

 Н.контр.
 Проверил

Система автоматической охранно-пожарной
сигнализации и управления Р

 ГИП

Комплексная жилая застройка

АУПС.СО

Формат А3

6.1

Спецификация оборудования изделий и
материалов. Техническое подполье

2



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа Код продукции Поставщик

Ед
изм-

рения
Кол. Масса

1 ед. кг Примечание

9 Скоба металлическая двухлапковая  СМД 19-20 (100 шт) ТД «Тинко-СБ» уп. 2

10 Коробка коммутационная для 4х2 проводов КС-4 ТД «Тинко-СБ» шт. 6

11 Диод 1N5819 ТД «Тинко-СБ» шт. 16

12 Коробка ответвительная с 4 кабельными вводами Коробка TYCO 70 мм (67020) шт. 10

13 Зажим винтовой ЗВИ-3 1,0-2,5 кв.мм 12 пар (UZV3-003-04) шт. 5
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